
 



 

 



 

 

Приложение №1 

к приказу от 20.10.2025 № 13-ОС 

 

«Приложение №2 

к приказу от 22.07.2025 № 06-ОС 

 

 

Программа 

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  

2025-2026 гг. теплоснабжающих организаций,  владельцев тепловых 

сетей, которые не являются теплосетевыми организациями и потребителей 

тепловой энергии, расположенные на территории городского округа города 

Пензы 

 

1. Общие положения 

1.1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к 

отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, 

владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями и 

потребителей тепловой энергии на территории города Пензы (далее - Программа) 

является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов 

путем проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и 

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, 

приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования 

на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также 

муниципальными образованиями в случае, если способ управления 

многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не 

реализован (далее - потребители тепловой энергии).  

1.2. Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - 

Закон № 190-ФЗ);  

- Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка 

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, 

утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

13.11.2024 № 2234 (далее - Правила).  

1.3. Программа создана в целях деятельности комиссии по осуществлению 

проверки:  

- единых теплоснабжающих организаций;  

- теплоснабжающих организаций; 

- владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми 

организациями; 

- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством 

управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию 

(мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части 



 

отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также 

осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке  

к отопительному периоду; 

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений  

в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным 

законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией; 

- лиц, осуществляющих управление объектами жилищно-коммунального 

хозяйства, образования, культуры, медицинские учреждения, спортивных и 

социальных объектов. 

 

2. Состав Комиссии, её задачи и функции. 

 

2.1. Работа комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 

(далее – Комиссия) осуществляется в соответствии с Программой проведения 

проверки готовности к отопительному периоду.  

2.2. Комиссия ведет свою работу в соответствии с графиком проведения 

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно 

Приложению № 3 к Программе (далее – График).  

2.3. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, два заместителя 

председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.  

Председателем Комиссии является начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства города Пензы или лицо, исполняющее обязанности 

начальника Управления.  

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии. 

Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, назначает дату и 

время заседания Комиссии, утверждает повестку заседания Комиссии, 

председательствует на ее заседаниях. 

Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку запросов, документов и других 

материалов, касающихся деятельности Комиссии, организует проведение заседаний 

Комиссии, осуществляет информирование членов Комиссии о времени, месте, дате 

и повестке дня заседания Комиссии. 

2.4. В состав комиссии включаются представители Управления жилищно-

коммунального хозяйства города Пензы, администраций районов города Пензы (по 

согласованию), МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы»  

(по согласованию), представители иных органов.  

Представители администраций районов города Пензы в составе комиссии 

осуществляют проверку готовности потребителей тепловой энергии (в отношении 

многоквартирных домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

образования, культуры, спортивных и социальных объектов), расположенных на 

территории соответствующего района города Пензы.  

2.5. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов, участвуют в проведении проверки 

готовности к отопительному периоду лично, без права замены. 

2.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа членов Комиссии. 



 

2.6. Задачей Комиссии является проведение проверки готовности 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой 

энергии (в отношении многоквартирных домов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, образования, культуры, спортивных и социальных объектов) на 

территории города Пензы к отопительному периоду 2025 – 2026 годов. 

2.7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, 

подтверждающие выполнение Требований по готовности, а при необходимости – 

проводит осмотр объектов проверки. 

2.8. За полноту и достоверность представленных в комиссию документов, 

ответственность несут потребители тепловой энергии, непосредственно их 

подписавшие. 

2.9. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия 

осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, 

установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в 

отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их 

уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на 

основании значения индекса готовности.  

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется 

расчетным способом с точностью до 2 знаков после запятой в соответствии с 

формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, 

подлежащих оценке готовности, определяется как среднеарифметическое значение 

индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности. 

2.10. Результаты проверки оформляются актом оценки обеспечения 

готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется 

Комиссией, не позднее одного дня с даты завершения оценки обеспечения 

готовности, по форме согласно приложению №4 к Программе.  

К Акту должен прилагаться оценочный лист для расчета индекса готовности к 

отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 

энергии (далее - оценочный лист) на каждый объект оценки обеспечения 

готовности.  

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:  

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;  

- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 

0,9 и больше либо равен 0,8;  

- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.  

В случае если бальная оценка хотя бы одного показателя готовности, из 

нижеперечисленных  равняется 0, то значение индекса готовности принимается не 

более 0,8, а именно:  

для потребителей тепловой энергии:  

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки; 

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления 

тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических 

режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей; 

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на 

прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая 

трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей; 



 

для ресурсоснабжающих организаций:  

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, 

тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 335 - 337, абзацев 

шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил технической эксплуатации 

объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных 

приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. №511(далее - Правила № 511); 

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на 

прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 

Правил № 511;  

- показатель наличия разработанного в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 

Правил № 511 нормативно-технического документа по организации ремонтного 

производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к 

ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке 

качества ремонта. 

Образцы оценочных листов содержатся в приложении № 6 к Программе. 

2.11. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования 

большинством членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии. Каждый 

член имеет 1 (один) голос. При равенстве голосов голос председательствующего на 

заседании Комиссии является решающим. 

2.12. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом 

требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения 

готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок 

устранения выявленных замечаний. 

2.13. При неготовности организации к отопительному периоду Комиссия 

оформляет акт и направляет его в соответствующую организацию для устранения 

выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности организации к 

отопительному периоду устанавливается Комиссией. 

2.14. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - 

Паспорт) составляется по образцу согласно приложению № 5 к Программе и 

выдается Комиссией лицами, указанными в частях 7 - 10 статьи 20 Федерального 

закона о теплоснабжении, в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в 

случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности 

"Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня 

готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по 

обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет 

устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков,  установленных 

Правил (не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 

октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев 

тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями) 

2.15. Срок составления акта оценки обеспечения готовности к отопительному 

периоду, не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 

октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев 

тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, не позднее 15 

ноября - для муниципальных образований. 

2.16. Организация, не получившая по объектам оценки обеспечения 

готовности Паспорт до последней даты, установленной пунктом 2.14. Программы, 

обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в 



 

перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по 

готовности.  

После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению 

(невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. 

При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом 

о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий 

отопительный период. 

 

3. Полномочия Комиссии 

 

3.1. В целях решении возложенных задач комиссия вправе: 

1) запрашивать и получать от органов местного самоуправления города 

Пензы, предприятий, организаций, учреждений независимо от их подчиненности и 

форм собственности, расположенных на территории города Пензы, информацию и 

документы по вопросам, относящимся к деятельности Комиссии. 

2) приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии представителей 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой 

энергии (в отношении многоквартирных домов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, образования, культуры, спортивных и социальных объектов), 

представителей иных организаций по вопросам, относящимся к деятельности 

Комиссии. 

 

4. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми 

организациями, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией 

 

4.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, владельцы тепловых 

сетей, которые не являются теплосетевыми организациями представляют в 

Комиссию информацию по выполнению требований оценки готовности, указанных 

в приложении № 1 и заполненные оценочные листы.  

Потребители тепловой энергии представляют в Комиссию информацию по 

выполнению требований по готовности, указанных в приложения № 2 и 

заполненные оценочные листы. 

Потребители тепловой энергии, теплоснабжающие организации оформляют 

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и представляют в 

Комиссию для рассмотрения.  

Комиссия направляет документы и оценочные листы в единую 

теплоснабжающую организацию.  

Единая теплоснабжающая организация в течение 10 календарных дней 

осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. 

Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности направляются в 

комиссию не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения 

готовности к отопительному периоду для определения уровня готовности и 

оформления результатов оценки обеспечения готовности.». 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу от __________ № ____-ОС 

 

«Приложение № 1  

к Программе проведения проверки 

готовности теплоснабжающих 

организаций, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии  

на территории города Пензы  

к отопительному периоду 2025 – 2026 

годов, утвержденной приказом                           
от 22.07.2025 № 06-ОС 

 

 

Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для 

теплоснабжающих организаций 

 

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие 

и теплосетевые организаций обязаны:  

1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 

Федерального закона о теплоснабжении.  

2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об 

устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - 

третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца 

первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, 

абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, 

абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев 

четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - 

восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правила №511, и пунктов 394, 396 

- 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, 

работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора 

от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - Правила промышленной безопасности). 

3.  Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, 

предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил, подготовить и представить 

комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 

документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 

9.1, 9.2 пункта 9 Правил: 

3.1. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая 

наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и 

аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные 

контракты в случае привлечения специализированных организаций для 

эксплуатации оборудования. 

3.2. Копия заключенного соглашения об управлении системой 

теплоснабжения в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 (далее - Правилами № 808). 



 

3.3. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный 

документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское 

управление в соответствии с требованиями главы 5 Правил № 511. 

3.4. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня 

производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и 

вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных 

объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил 

промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей 

организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511. 

3.5. Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил № 

511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) 

производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 

364 Правил промышленной безопасности. 

3.6. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, 

протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, 

утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811, пунктами 

70, 71 Правил № 511, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске 

к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов 

проверки знаний в области промышленной безопасности работников и 

руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной 

безопасности. 

3.7. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников 

действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности. 

3.8. Организационно-распорядительные документы организации о назначении 

лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для 

объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктом 7 Правил № 511, и (или), в 

случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-

распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за 

безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, 

и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные 

пунктом 228 Правил промышленной безопасности. 

3.9. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок 

производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, 

утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с 

Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 

декабря 2020 г. №924н. 

3.10. Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил № 511 и 

пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных 

тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно 

утвержденной программе противоаварийных тренировок. 

3.11. Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы 

системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в 

соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил № 511, а также копии 



 

эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы 

теплоснабжения. 

3.12. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для 

докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией 

объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, 

включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за 

воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в 

соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил № 511, пункта 278 Правил 

промышленной безопасности. 

3.13. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла 

учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации 

коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств 

измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального 

закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», акты 

разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами 

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 

(далее - Правила коммерческого учета). 

3.14. Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 

нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, 

разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, 

выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества 

ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 

установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), 

протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил № 511, - в 

случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений 

(свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при 

эксплуатации ОПО). 

3.15. Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, 

центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным 

давлением, с отметками: 

- о проведении технических освидетельствований, актов о проведении 

гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, 

запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в 

технической документации организации-изготовителя или проектной документации 

срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о 

заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с 

частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и 

заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не 

являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в 

соответствии с пунктом 27 Правил № 511; 

- о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки 

предохранительных клапанов. 

3.16. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных 

осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов 

зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей 



 

организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с 

пунктом 165 Правил № 511. 

3.17. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с 

требованиями пункта 195 Правил № 511 отражены результаты наблюдений за 

техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом 

деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего 

контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб. 

3.18. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в 

соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем 

(техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о 

проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, 

о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов 

водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355 и 356 Правил № 

511. 

3.19. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность 

трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым 

пункта 333 Правил № 511. 

3.20. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за 

состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением 

неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной 

прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 

Правил № 511. 

3.21. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых 

пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - 

восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил N 511. 

3.22. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний 

объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым 

установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, 

пунктами 294, 295 и 447 Правил № 511. 

3.23. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и 

потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил 

№ 511. 

3.24. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, 

проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил № 511. 

3.25. Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом 

тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего 

(действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии 

документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного 

(аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в 

соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках 

тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. 

№ 377. 



 

3.26. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил № 511 

перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств 

механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, 

результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной 

арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных 

внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 

г. № 34н. 

3.27. В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о 

промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий 

Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской 

ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, 

обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки. 

3.28. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил № 511 

и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г.              

№ 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в 

сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной 

безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных 

ситуациях (в том числе при аварии). 

3.29. Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на 

допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами 

выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 (далее - Правила № 85), 

построенных для реализации мероприятий по резервированию систем 

теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, 

определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и 

включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой 

организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о 

теплоснабжении). 

4. В отношении источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, проверяется 

выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду в 

соответствии с требованиями подпунктов 9.1 - 9.3 пункта 9 настоящих Правил. 

 

 

 

 



 

Требования по обеспечению готовности к владельцам тепловых сетей, 

которые не являются теплосетевыми организациями 

 

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду владельцев 

тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, обязаны 

выполнять требования, установленные пунктами 1 - 4, 6, 7, 9 части 4 статьи 20 

Федерального закона о теплоснабжении, обеспечить выполнение плана подготовки 

к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, а также 

подготовить документы, подтверждающие выполнение требований, установленных 

подпунктами 9.3.1 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 

Правил.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к приказу от 20.10.2025 № 13-ОС 
 

«Приложение № 2  

к Программе проведения проверки 

готовности теплоснабжающих 

организаций, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии  

на территории города Пензы  

к отопительному периоду 2025 – 2026 

годов, утвержденной приказом                          
от   22.07.2025 № 06-ОС 

 

 

Требования  

по обеспечению готовности к отопительному периоду для потребителей  

тепловой энергии 

 

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду потребители 

тепловой энергии обязаны: 

1. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 

статьи 23.2 Закона № 190-ФЗ. 

2. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 

27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда» (далее - Правила № 170), в случае эксплуатации 

жилищного фонда. 

3. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 

Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 мая 2002 г. № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и 

предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации», в части 

обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной 

услуги по газоснабжению. 

4. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об 

устранении нарушений требований пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого 

пункта 155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго - четвертого, шестого - 

восьмого, десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435 - 439, 446 - 448, 450 

Правил № 511, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности. 

5. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, 

предусмотренного пунктом 3 Правил, подготовить и представить комиссии 

следующие документы (подтверждающие выполнение требований, установленных 

подпунктами 11.1 - 11.4 пункта 11 Правил): 

5.1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в 

присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) 

деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные 

требованиями пунктов 337 и 450 Правил № 511. 
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5.2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и 

(или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового 

пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке 

и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних 

системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего 

водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил № 511. 

Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во 

внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего 

водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. 

Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в 

случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, 

автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора 

давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего 

водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для 

открытых систем, предусмотренных пунктом 430 и абзацем вторым пункта 447 

Правил №511 (если их наличие предусмотрено проектной документацией). 

5.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших 

(воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного 

регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности 

(герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с 

проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. 

5.4. Организационно-распорядительные документы организации о назначении 

ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для 

объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил № 511, в случае 

эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-

распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за 

безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, 

и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с 

пунктом 228 Правил промышленной безопасности. 

5.5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических 

испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при 

наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах 

балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и 

внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 

26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие 

записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) 

теплопотребляющих установок. 

Потребителей тепловой энергии, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до 

дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) 

тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию 

заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением 

испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей 

организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения 

гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и 

плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и 



 

участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую 

организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения. 

5.6. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня 

производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и 

вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в 

соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня 

документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, 

разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511. 

5.7. Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил              

№ 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) 

производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 

Правил промышленной безопасности. 

5.8. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в 

соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил № 511, а также 

проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних 

систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в 

здании (сооружении). 

5.9. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая 

наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и 

аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные 

контракты в случае привлечения специализированных организаций для 

эксплуатации оборудования. 

5.10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности 

автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего 

водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем 

регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на 

системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения 

расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 

Правил № 511. 

5.11. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 

установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой 

воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, 

или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему 

теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. 

Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, 

в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, в 

присутствии потребителя тепловой энергии. 

Потребители тепловой энергии, обязаны обеспечить беспрепятственный 

доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к 

объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, 

предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой 

теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих 

дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой 

теплоснабжающей организации. 

При отказе потребителя тепловой энергии, от проведения осмотра, 

принадлежащих им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, 

требование настоящего пункта считается невыполненным. 



 

5.12. Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров 

оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с 

Правилами № 808. 

5.13. Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой 

мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие 

задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий 

урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей 

существующей задолженности. 

5.14. Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с 

пунктом 73 Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О 

коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя». 

5.15. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, 

с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-

измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 

Правил № 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с 

частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений». 

5.16. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду 

теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил          

№ 170. 

5.17. Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой 

схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 

Правил № 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2. 

5.18. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов 

многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего 

(действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение 

технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в 

многоквартирном дом. 

5.19. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и 

уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки 

технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному 

периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, 

с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении 

потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок 

и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в 

договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима 

потребления тепловой энергии.». 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

к приказу от 20.10.2025 № 13-ОС 
 

«Приложение № 3  

к Программе проведения проверки 

готовности теплоснабжающих 

организаций, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии  

на территории города Пензы  

к отопительному периоду 2025 – 2026 

годов, утвержденной приказом  
от 22.07.2025 № 06-ОС 

 

 

План проведения проверок готовности теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющийся 

теплосетевой организацией и потребителей тепловой энергии на территории 

города Пензы к отопительному периоду 2025 – 2026 годов 

 

План проведения проверок теплоснабжающих организаций: 

 1. Теплоснабжающие организации 

№ 

п/п 

Наименование теплоснабжающей 

организации 
Период проведения проверки 

1 Филиал «Пензенский» ПАО «Т плюс» 01.09.2025 - 19.09.2025 

2 АО «Пензтеплоснабжение» 01.09.2025 - 12.09.2025 

3 ООО «Теплоснабжающая компания» 01.09.2025 - 12.09.2025 

4 АО «Энергоснабжающее предприятие» 01.09.2025 - 19.09.2025 

5 

ООО «Многопрофильное 

универсальное предприятие по очистке 

города» 

01.09.2025 - 12.09.2025 

6 

Центральная дирекция по 

тепловодоснабжению - филиала ОАО 

"Российские железные дороги" 

01.09.2025 - 19.09.2025 

7 ООО «Гипромаш» 01.09.2025 - 12.09.2025 

8 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД в РФ» 

Пензенский Центр ОВД 
01.09.2025 - 19.09.2025 

9 ООО «Комэнерго» 01.09.2025 - 12.09.2025 

10 ООО «Компания ТеплоПлюс» 01.09.2025 - 12.09.2025 

11 ООО «Теплоцентраль» 01.09.2025 - 19.09.2025 

12 ООО «ГКС ЭНЕРГО» 01.09.2025 - 12.09.2025 

13 ООО «ТеплоСервис» 01.09.2025 - 12.09.2025 

14 ООО «Строй-Газ-Сервис» 01.09.2025 - 12.09.2025 

15 ООО «ЭнергоСервис» 01.09.2025 - 12.09.2025 

16 ООО УК «Кристалл» 01.09.2025 - 12.09.2025 

17 ООО «Т-МКД» 01.09.2025 - 12.09.2025 

 2. Владелец тепловых сетей, который не является теплосетевой 



 

организацией 

18 АО «Пензенская горэлектросеть»  01.09.2025 - 19.09.2025 

 

 

п/п Объекты, подлежащие 

проверке 

Адрес объекта Сроки 

проведен

ия 

проверки 

1. Теплоснабжающие организации 

1 Филиал «Пензенский»  

ПАО «Т плюс» 

  

1. ТЭЦ № 1 ул. Новочеркасская, 1 01.09.2025 - 

19.09.2025 

2. ТЭЦ № 2 ул. Калинина, 116Б 01.09.2025 - 

19.09.2025 

3. котельная «Арбеково» ул. Строителей, 5 01.09.2025 - 

19.09.2025 

4. БМК п. Нефтяник  г. Пенза, п. Нефтяник, з/у № 4 01.09.2025 - 

19.09.2025 

5. Тепловые сети включая 

ЦТП 

 01.09.2025 - 

19.09.2025 

 ЦТП 101 ул. Коммунистическая, 49в  

 ЦТП 102 ул. Ворошилова, 32в  

 ЦТП 103 ул. Суворова, 196в  

 ЦТП 103а ул. Суворова, 196в  

 ЦТП 104 ул. Карпинского, 22в  

 ЦТП 105 ул. Ворошилова, 1в  

 ЦТП 106 ул. Суворова, 146в  

 ЦТП 107 ул. Бакунина, 132в  

 ЦТП 108 ул. Пушкина, 21в  

 ЦТП 109 ул. Пушкина, 17в  

 ЦТП 110 ул. Плеханова, 16в  

 ЦТП 111 пр. Победы, 35в  

 ЦТП 112 ул. Ухтомского, 55г  

 ЦТП 113 ул. Ухтомского, 5г  

 ЦТП 114 ул. Луначарского, 6в  

 ЦТП 115 ул. Коммунистическая, 66в  

 ЦТП 118 ул. Луначарского, 43в  

 ЦТП 119 ул. Дзержинского, 33в  

 ЦТП 120 ул. Герцена, 12в  

 ЦТП 121 ул. Толстого, 5г  

 ЦТП 122 ул. Ленина, 15в  

 ЦТП 123 ул. Ленина, 18в  

 ЦТП 124 ул. Карпинского, 37в  

 ЦТП 125 ул. Карпинского, 45в  

 ЦТП 126 ул. 8 Марта, 15в  

 ЦТП 127 ул. Фурманова, 19в  



 

 ЦТП 128 ул. 8 Марта, 19в  

 ЦТП Школа №44 ул. Московская, 115  

 ЦТП 129 ул. Пролетарская, 6в  

 ЦТП 130 ул. Герцена, 7в  

 ЦТП 131 ул. Нахимова, 14в  

 ЦТП 132 ул. Леонова, 28в  

 ЦТП 133  ул. Бекешская, 8в  

 ЦТП 134 ул. Карпинского  

 ЦТП 135 ул. Бакунина,169в  

 ЦТП 136 ул. Кулакова, 4в  

 ЦТП 137 ул. Суворова, 155в  

 ЦТП 138 ул. Депутатская, 4в  

 ЦТП 139 ул. Сумская, 2в  

 ЦТП 140 ул. Депутатская, 8в  

 ЦТП 141 ул. Клары Цеткин,15г  

 ЦТП 142 ул. Клары Цеткин,55г  

 ЦТП 143 ул. Менделеева,3  

 ЦТП 144 ул. Кл. Цеткин, 71  

 ЦТП 145 ул. Дружбы,19а  

 ЦТП 146 ул. Чаадаева,101в  

 ЦТП 147 ул. Клары Цеткин, 44а  

 ЦТП 148 ул. Чаадаева, 111в  

 ЦТП 150 ул. Луначарского, 83в  

 ЦТП 159 ул. Литвинова, 27в  

 ЦТП 160 ул. Саранская, 7а  

 ЦТП ОДБ ул. Бекешская, 43в  

 ЦТП 165 ул. Чехова, 17  

 ЦТП 167 ул. Московская, 83в  

 ЦТП 172 ул. Володарского, 34в  

 ЦТП 173 ул. Пушкина, 28в  

 ЦТП 174 ул. Захарова,1в  

 ЦТП 175 ул. Московская, 28в  

 ЦТП 176 ул. Московская, 27в  

 ЦТП Агропрома ул. Володарского 49  

 ЦТП-201 ул. Свердлова, 28в  

 ЦТП-203 ул. Ватутина, 10в  

 ЦТП-204 ул. Воронова,14а  

 ЦТП-205 ул. Кижеватова, 3в  

 ЦТП-206 ул. Кижеватова, 20в  

 ЦТП-207 ул. Воронова, 24в  

 ЦТП-208 ул. Кижеватова, 4в  

 ЦТП-209 ул. Российская, 41в  

 ЦТП-211 ул. Воронова, 18в  

 ЦТП-212 ул. Бурмистрова, 16А  

 ЦТП-213 ул. Калинина, 93б  

 ЦТП-214 ул. Калинина, 119в  

 ЦТП-215 ул. Калинина, 154в  

 ЦТП-220 ул.Н.реки Мойки, 23в  



 

 ЦТП-221 ул. Калинина, 74в  

 ЦТП-223 ул. Красная, 49в  

 ЦТП-225 ул. Свердлова, 77в  

 ЦТП-226 ул. Красная, 9в  

 ЦТП-228 ул. Красная, 64в  

 ЦТП-230 ул. Лермонтова, 28д  

 ЦТП  «КИМ» Ул. Красная, 32  

 ЦТП Тепличный ул. Тепличная,16в  

 ЦТП-301 ул. Ульяновская, 17в  

 ЦТП-302 пр. Строителей, 50в  

 ЦТП-303 ул. Ладожская, 67в   

 ЦТП-304 пр. Строителей, 84в  

 ЦТП-305 ул. Ладожская, 43в  

 ЦТП-306 пр. Победы, 77в  

 ЦТП-307 ул. Минская, 2в  

 ЦТП-308 пр. Победы, 136в  

 ЦТП-309 ул. Кронштадская, 1в  

 ЦТП-310 ул. Ульяновская, 52в  

 ЦТП-311 пр. Победы, 140в  

 ЦТП-312 пр. Победы, 148в  

 ЦТП-313 ул. Рахманинова, 7в  

 ЦТП-314 ул. Ульяновская, 5в  

 ЦТП-315 ул. Бородина, 12в  

 ЦТП-316 пр. Строителей 25в  

 ЦТП-317 ул. Собинова, 7в  

 ЦТП-319 пр. Строителей, 23в  

 ЦТП-320 пр. Строителей, 17в  

 ЦТП-321 ул. Глазунова, 3в  

 ЦТП-323 5 Виноградный пр-д, 24в  

 ЦТП-325 пр. Строителей, 2в  

 ЦТП-327 пр. Строителей, 4в  

 ЦТП-328 пр. Строителей, 14в  

 ЦТП-329 ул. Глазунова, 4в  

 ЦТП-330 ул. Бородина, 17в  

 ЦТП-331 ул. Рахманинова, 36в  

 ЦТП-332 ул. Рахманинова, 20в  

 ЦТП-333 ул. Бородина, 1в  

 ЦТП-334 ул. Ладожская, 7в  

 ЦТП-335 ул. Ладожская, 29в  

 ЦТП-336 пр. Строителей, 48в  

 ЦТП-337 пр. Строителей, 77в  

 ЦТП-338 пр. Строителей, 73в   

 ЦТП-339 ул. Лядова, 60в  

 ЦТП-340 пр. Строителей, 45в  

 ЦТП-341 ул. Лядова, 12в  

 ЦТП-342 пр. Строителей, 112в  

 ЦТП-343 пр. Строителей, 126в  

 ЦТП-344 пр. Строителей, 142в  



 

 ЦТП-345 ул. Ладожская, 113в  

 ЦТП-346 ул. Ладожская, 137в  

 ЦТП-347 пр. Строителей, 160в  

 ЦТП «Торговый дом» пр. Победы, 124в  

 Станция смешения  ул. Московская, 40  

 Станция смешения ул. Володарского, 74  

 Станция смешения  ул. Гладкова, 10, 12  

 Станция смешения  ул. Бакунина, 27  

 Станция смешения  ул. Бакунина, 52  

 Насосная станция № 1 ул. Циолковского  

 Насосная станция № 2 ул. Чкалова  

 Насосная станция № 3 ул. Ульяновская 1а  

 Насосная станция № 4 ул. Володарского  

 Насосная станция № 5 ул. Силикатная  

 Насосная станция № 6 ул. Крупской  

 Насосная станция № 7 ул. Ульяновская, 85  

 Насосная станция № 8 ул. Толстого, 3а   

2 АО «Пензтеплоснабжение» 

котельные и тепловые сети 

от них включая ЦТП:  

  

1.  
котельная «Южная» и 

тепловые сети включая ЦТП 

ул. Рябова, 30 01.09.2025 - 

12.09.2025 

 ЦТП-1 ул. Пушанина, 36а  

 ЦТП-2 ул. Экспериментальная, 19  

 ЦТП-3 пр-д. Электрический, 1а  

 ЦТП -27 ул. Терновского, 170а  

 ЦТП -50 ул. Терешковой, 10И  

 ЦТП-НИИЭКИПМАШ ул. Пушанина, 3К  

2.  
котельная «Западная» и 

тепловые сети включая ЦТП 

ул. Мира,1Б 01.09.2025 - 

12.09.2025 

 
ЦТП Военный городок №1 и 

тепловые сети 

ул. Военный городок №1, к.116  

3.  
котельная «Больничный 

комплекс» и тепловые сети 

ул. Бекешская, 43 01.09.2025 - 

12.09.2025 

4.  
котельная «Пархоменко, 

29В» и тепловые сети 

ул. Пархоменко, 29в 01.09.2025 - 

12.09.2025 

5.  
котельная «Аксакова» и 

тепловые сети 

ул. Аксакова. 2А 01.09.2025 - 

12.09.2025 

6.  
котельная «Пермская» и 

тепловые сети 

ул. Пермская, 1 01.09.2025 - 

12.09.2025 

7.  
«Школа № 40» и тепловые 

сети 

ул. Хользунова, 27 /  

ул. Орджоникидзе, 30 

01.09.2025 - 

12.09.2025 

8.  
«Каляева 7» и тепловые сети ул. Каляева, 7 01.09.2025 - 

12.09.2025 

9.  
котельная «Военный городок 

№ 2» и тепловые сети 

п. Монтажный, Военный городок 

№2, 10б 

01.09.2025 - 

12.09.2025 

10.  
котельная «Кордон 

студеный» и тепловые сети 

ул. Кордон Студеный 01.09.2025 - 

12.09.2025 

11.  
котельная «Ягодная» и 

тепловые сети 

Ягодная, 21 /  

Коннозаводская, 30 

01.09.2025 - 

12.09.2025 

12.  котельная «Школа № 5» и ул. Индустриальная, 48А 01.09.2025 - 



 

тепловые сети 12.09.2025 

13.  
котельная «Библиотека им. 

Лермонтова» 

ул. Белинского, 10 01.09.2025 - 

12.09.2025 

14.  
котельная «Злобина, 51Б» ул. Злобина, 51б 01.09.2025 - 

12.09.2025 

3 ООО «Теплоснабжающая 

компания» 

 

котельные и тепловые сети 

от них включая ЦТП:  

  

1 котельная «Галетная, 17к» и 

тепловые сети 

ул. Галетная, 17к 01.09.2025 - 

12.09.2025 

2 котельная «Школа 

глухонемых» и тепловые 

сети 

ул. Тимирязева, 125  01.09.2025 - 

12.09.2025 

3 котельная «Урицкого, 16» и 

тепловые сети 

ул. Урицкого, 16 01.09.2025 - 

12.09.2025 

4 котельная «Совхоз-

Техникум» и тепловые сети 

ул. Совхоз-Техникум, 8к 01.09.2025 - 

12.09.2025 

5 котельная «Воронежская» и 

тепловые сети 

ул. Воронежская, 3а 01.09.2025 - 

12.09.2025 

6 котельная «Ломоносова, 4» и 

тепловые сети 

ул. Ломоносова, 4 01.09.2025 - 

12.09.2025 

7 котельная «610 квартал» и 

тепловые сети 

ул. Пограничная, 8к 01.09.2025 - 

12.09.2025 

8 котельная «Привокзальная, 

4А» и тепловые сети 

ул. Привокзальная, 4а 01.09.2025 - 

12.09.2025 

9 котельная «Гостиница 

Пенза» и тепловые сети 

ул. Славы, 10а 01.09.2025 - 

12.09.2025 

10 котельная «п. Монтажный» и 

тепловые сети 

ул. Ушакова, 15а 01.09.2025 - 

12.09.2025 

11 котельная «Ортопедическое 

предприятие» и тепловые 

сети 

ул. Некрасова, 28 01.09.2025 - 

12.09.2025 

12 котельная «4пр. 

Терновского» 

4 пр-д Терновского, 9к 01.09.2025 - 

12.09.2025 

13 котельная «пос. Заря» и 

тепловые сети 

ул. Молодежная, 10г 01.09.2025 - 

12.09.2025 

14 котельная «Школа 60» и 

тепловые сети 

ул. Ростовская, 58а 01.09.2025 - 

12.09.2025 

15 котельная «Школа № 8» и 

тепловые сети 

ул. Касаткина, 10 01.09.2025 - 

12.09.2025 

16 котельная «Павлушкина, 19» 

и тепловые сети 

ул. Павлушкина, 19 01.09.2025 - 

12.09.2025 

17 котельная «40 лет Октября» и 

тепловые сети 

ул. 40 лет Октября, 25 01.09.2025 - 

12.09.2025 

18 котельная 

«Агрохимлаборатория» и 

тепловые сети 

ул. Калинина, 150 01.09.2025 - 

12.09.2025 

19 котельная «Ботаническая 

17к» и тепловые сети 

включая ЦТП 

«Коннозаводская» 

ул. Ботаническая, 17к   01.09.2025 - 

12.09.2025 

20 котельная «Измайлова 27» ул. Измайлова, 27 01.09.2025 - 



 

12.09.2025 

21 котельная «Школьная» ул. Школьная (Публичный сервитут 

№ 58:29-6.5129) 

01.09.2025 - 

12.09.2025 

22 котельная «Лодочная» и 

тепловые сети включая 

ЦТП «Лодочная» 

ул. Лодочная (Публичный сервитут 

№ 58:29-6.5279) 

01.09.2025 - 

12.09.2025 

4 

АО «Энергоснабжающее 

предприятие» 

 

котельные и тепловые сети 

от них включая ЦТП: 

 

 

 

1 
котельная ул. Стрельбищенская, 18В 01.09.2025 - 

19.09.2025 

2 
котельная ЭСП и тепловые 

сети от них включая ЦТП: 

ул. Антонова, 3 01.09.2025 - 

19.09.2025 

 ЦТП № 27 ул. Измайлова, 73А  

 ЦТП № 28 ул. Н. Казанская, 15А  

 ЦТП № 30 ул. Фабричная, 5  

 ЦТП № 31 ул. Антонова, 64  

 ЦТП № 32 ул. Антонова, 19А  

 ЦТП № 33 ул. Антонова, 25Б  

 ЦТП-Маяк ул. Фабричная, 4А  

5 

ООО «Многопрофильное 

универсальное 

предприятие по очистке 

города»  

котельные и тепловые сети 

от них: 

 

 

 

1 
котельная и тепловые сети ул. Ягодная, 11 01.09.2025 - 

12.09.2025 

2 
котельная и тепловые сети ул. Индустриальная, 38 01.09.2025 - 

12.09.2025 

3 
котельная и тепловые сети ул. Спартаковская, 9 01.09.2025 - 

12.09.2025 

4 
котельная и тепловые сети ул. Бийская, 3В 01.09.2025 - 

12.09.2025 

5 
котельная и тепловые сети ул. Спартаковская, 26  01.09.2025 - 

12.09.2025 

6 
котельная ул. Грибоедова, 4 01.09.2025 - 

12.09.2025 

6 

Центральная дирекция по 

тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «Российские 

железные дороги» 

котельные и тепловые сети  

  

1 
Котельная ВЧД-3 и тепловые 

сети 

ул. Тухачевского, 15 01.09.2025 - 

19.09.2025 

2 
Котельная ВЧД-3 ул. Ставского, 1 01.09.2025 - 

19.09.2025 

3 
Котельная модульная ст. 

Пенза-1 

ул. Кузнечный порядок, 3 01.09.2025 - 

19.09.2025 

4 

Котельная 

административного здания 

МЧ-1 

ул. Каракозова, 48 01.09.2025 - 

19.09.2025 



 

7 ООО «Гипромаш»    

1 
котельная  ул. Кураева, 1А 01.09.2025 - 

12.09.2025 

8 

ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД в РФ» Пензенский 

Центр ОВД и тепловые 

сети   

 

 

 

1 
Котельная Аэропорта и 

тепловая сеть 

ул. Центральная, 1 01.09.2025 - 

19.09.2025 

9 
ООО «Комэнерго» 

котельная и тепловые сети 

 

 

 

1 
котельная и тепловые сети ул. Зеленодольская, 53 01.09.2025 - 

12.09.2025 

10 
ООО «Компания Тепло 

Плюс» 

  

1 
Котельная «Тепличный»  и 

тепловые сети 

ул. Тепличная, 16В  01.09.2025 - 

12.09.2025 

11 
ООО «Теплоцентраль» 

котельные: 

  

2 
котельная  ул. Тепличная, 37 01.09.2025 - 

19.09.2025 

3 
котельная ул. Тепличная, 41 01.09.2025 - 

19.09.2025 

4 
котельная ул. Ново-Казанская, 7А 01.09.2025 - 

19.09.2025 

12 

ООО «БМК ЭНЕРГО» 

котельные и тепловые 

сети: 

    

1 
котельная ул. Аустрина, 180 01.09.2025 - 

12.09.2025 

2 
котельная ул. Окружная, 115А 01.09.2025 - 

12.09.2025 

3 
котельная  ул. Ушакова, 16Б   01.09.2025 - 

12.09.2025 

13 
ООО «ТеплоСервис» 

котельные и тепловые сети: 

  

1 
котельная и тепловые сети ул. Мироносицкая, 2Т 01.09.2025 - 

12.09.2025 

2 
котельная и тепловые сети ул. Светлая, 1В 01.09.2025 - 

12.09.2025 

3 
котельная и тепловые сети ул. Набережная реки Мойки. 2В 01.09.2025 - 

12.09.2025 

4 
котельная и тепловые сети пл. М. Жукова, 4Д 01.09.2025 - 

12.09.2025 

5 
котельная и тепловые сети ул. Володарского, 6 01.09.2025 - 

12.09.2025 

6 
котельная и тепловые сети ул. Гагарина, 24 01.09.2025 - 

12.09.2025 

7 
котельная и тепловые сети ул. Стасова, 7 01.09.2025 - 

12.09.2025 

8 
котельная и тепловые сети ул. Светлая, 1 01.09.2025 - 

12.09.2025 

9 
котельная и тепловые сети ул. Лермонтова, 28 01.09.2025 - 

12.09.2025 



 

14 ООО «Строй-Газ-Сервис»   

1 
котельная  и тепловые сети ул. Молодогвардейская, 9 01.09.2025 - 

12.09.2025 

2 
котельная и тепловые сети ул. Кордон Студеный, 43 01.09.2025 - 

12.09.2025 

15 
ООО «ЭнергоСервис» 

котельная и тепловые сети: 

  

1 
котельная ул. Набережная реки Пензы, 3а 01.09.2025 - 

12.09.2025 

16 ООО УК «Кристалл»   

1 
Котельная и тепловые сети ул. Клары Цеткин, 46К 01.09.2025 - 

12.09.2025 

17 ООО «Т-МКД»   

1 
котельная ул. Героя России Сергеева, 2 01.09.2025 - 

12.09.2025 

2 
котельная ул. Героя России Сергеева, 4 01.09.2025 - 

12.09.2025 

3 
котельная ул. Ревунова, 2  01.09.2025 - 

12.09.2025 

4 
котельная ул. Героя России Сергеева, 10 01.09.2025 - 

12.09.2025 

18 АО «Пензенская горэлектросеть»  

1 
Тепловая сеть  ул. Гагарина 11А 01.09.2025 - 

19.09.2025 

Потребители тепловой энергии 

1 Управление образования города Пензы 

 Общеобразовательные 

учреждения: 

  

1.  МБОУ «Лицей современных 

технологий управления № 2» 

г. Пензы 

ул. Бакунина, 115 

ул. Бакунина, 115 (ФОК) 

ул. Бакунина, 88А 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

2.  МБОУ лицей архитектуры и 

дизайна № 3 г. Пензы 

ул. Литвинова, 58 21.07.2025 - 

01.09.2025 

3.  МБОУ многопрофильная 

гимназия № 4 «Ступени» г. 

Пензы 

ул. Володарского, 1 

ул. Володарского, 1 (корпус №2) 

ул. Володарского, 6 А 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

4.  МБОУ лингвистическая 

гимназия № 6 г. Пензы 

ул. Заводское шоссе, 1 21.07.2025 - 

01.09.2025 

5.  МБОУ СОШ № 7 г. Пензы» ул. Гоголя, 31 21.07.2025 - 

01.09.2025 

6.  МБОУ СОШ № 8 г. Пензы 

им. Н.С.Павлушкина  

ул. Касаткина, 8 21.07.2025 - 

01.09.2025 

7.  МБОУ СОШ № 9 г. Пензы  пр. Победы, 78 21.07.2025 - 

01.09.2025 

8.  МБОУ СОШ№ 11 г. Пензы с 

углубленным изучением 

предметов гуманитарно-

правового профиля 

ул. 8 Марта, 21а 21.07.2025 - 

01.09.2025 

9.  МБОУ СОШ № 12 г. Пензы 

имени В.В.Тарасова 

ул. Карпинского, 43а 

ул. Карпинского, 31 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

10.  МБОУ СОШ№ 18 г. Пензы  ул. Беляева, 43 21.07.2025 - 

01.09.2025 

11.  МБОУ СОШ№ 19 г. Пензы ул. Ягодная, 11 21.07.2025 - 



 

01.09.2025 

12.  МБОУ СОШ№ 20  

г. Пензы  

ул. Экспериментальная, 6а 21.07.2025 - 

01.09.2025 

13.  МБОУ СОШ № 26 города 

Пензы  

ул. Луговая, 1А 21.07.2025 - 

01.09.2025 

14.  МБОУ СОШ № 27  

г. Пензы  

ул. Островского,8 21.07.2025 - 

01.09.2025 

15.  МБОУ СОШ № 28  

г. Пензы  

ул. Краснова,19 21.07.2025 - 

01.09.2025 

16.  МБОУ ФЭЛ № 29  

г. Пензы 

ул. Коммунистическая, 43а 

ул. Суворова, 190А 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

17.  МБОУ СОШ № 30  

г. Пензы 

ул. Мира,62 

ул. Пацаева, 15 

ул. Попова, 38А (ФОК) 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

18.  МБОУ СОШ№ 32  

г. Пензы 

ул. Кижеватова, 13 

ул. Кижеватова, 13 (ФОК) 

ул. Бурмистрова, 16А (корпус №2) 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

19.  МБОУСОШ№ 35  

г. Пензы  

ул. Луначарского, 10 21.07.2025 - 

01.09.2025 

20.  МБОУ СОШ№ 36  

г. Пензы  

ул. Собинова, 6 21.07.2025 - 

01.09.2025 

21.  МБОУ СОШ № 37  

г. Пензы 

ул. Минская, 6 А 21.07.2025 - 

01.09.2025 

22.  МБОУ СОШ № 38  

г. Пензы 

ул. Ревунова, 8  21.07.2025 - 

01.09.2025 

23.  МБОУ СОШ № 40  

г.  Пензы 

ул. Хользунова, 27/30 21.07.2025 - 

01.09.2025 

24.  МБОУ СОШ № 41  

г. Пензы 

ул. Проходная, 3 

ул. Колхозная, 31 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

25.  МБОУ гимназия № 42  

г. Пензы 

ул. Ульяновская,34А 

ул. Ульяновская,34А (ФОК) 

ул. Одесская, 8 (корпус №2) 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

26.  МБОУ СОШ № 43  

г. Пензы 

ул. Парковая, 2 21.07.2025 - 

01.09.2025 

27.  МБОУ гимназия № 44  

г. Пензы  

ул. Московская, 115 21.07.2025 - 

01.09.2025 

28.  МБОУ СОШ № 47  

г. Пензы» 

ул. Пролетарская, 26а 

ул. Насосная, 1 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

29.  МБОУ СОШ № 49 г. Пензы 

имени 354-й Калинковичской 

ордена Ленина, 

Краснознаменной, ордена 

Суворова стрелковой 

дивизии 

ул. Кирова, 55Б 21.07.2025 - 

01.09.2025 

30.  МБОУ СОШ № 50  

г. Пензы  

ул. Докучаева, 20 21.07.2025 - 

01.09.2025 

31.  МБОУ СОШ№ 51  

г. Пензы  

ул. Крупской, 5 21.07.2025 - 

01.09.2025 

32.  МБОУ  Гимназия № 53  

г. Пензы  

ул. Попова, 14 21.07.2025 - 

01.09.2025 

33.  МБОУ Лицей № 55 г. Пензы  ул. Мира, 15 21.07.2025 - 

01.09.2025 

34.  МБОУ СОШ № 56 г. Пензы  ул. Рахманинова, 37а 21.07.2025 - 

01.09.2025 



 

35.  МБОУ СОШ № 57 имени 

В.Х. Хохрякова  г. Пензы 

пр. Строителей, 46 21.07.2025 - 

01.09.2025 

36.  МБОУ СОШ № 58 г. Пензы  ул. Ворошилова, 9 21.07.2025 - 

01.09.2025 

37.  МБОУ СОШ № 59 г. Пензы   ул. Вадинская, 9А (Корпус № 1, 

корпус № 2, ФОК) 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

38.  МБОУ СОШ № 60 г. Пензы ул. Ростовская, 58 

ул. Индустриальная, 46Б 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

39.  МБОУ СОШ № 75/62 г. 

Пензы 

ул. Пермская, 1А 

ул. Тепличная, 18 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

40.  МБОУ СОШ № 63 г. Пензы ул. Онежская, 11 21.07.2025 - 

01.09.2025 

41.  МБОУ СОШ № 64 г. Пензы ул. Бородина, 16 21.07.2025 - 

01.09.2025 

42.  МБОУ СОШ № 65/23 г. 

Пензы 

ул. Воронова, 20 

ул. Водопьянова, 28 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

43.  МБОУ СОШ № 66 г. Пензы ул. Медицинская, 1а 

п. Лесной,  

ул. Молодогвардейская, 46А 

ул. Красносельская, 29 

ул. Ушакова, 15 

ул. Светлая, 1Б 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

44.  МБОУ СОШ № 67 г. Пензы ул. Лядова, 14 

ул. Лядова, 14 (ФОК) 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

45.  МБОУ СОШ с углубленным 

изучением информатики № 

68 г. Пензы 

пр. Строителей, 140 

пр-т Строителей, 128 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

46.  МБОУ СОШ № 69 г. Пензы ул. Терновского. 168 (корпус № 1 и 

корпус № 2) 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

47.  МБОУ СОШ № 71 г. Пензы ул. Можайского, 1 

ул. Можайского, 1 (ФОК)  

21.07.2025 - 

01.09.2025 

48.  МБОУ лицей № 73 г. Пензы 

«Лицей информационных 

систем и технологий» 

ул. Ладожская, 125 21.07.2025 - 

01.09.2025 

49.  МБОУ СОШ№ 74 г. Пензы  ул. Ладожская, 131 

ул. Ладожская, 131 (ФОК) 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

50.  МБОУ СОШ№ 76  г. Пензы ул. Лядова, 50 21.07.2025 - 

01.09.2025 

51.  МБОУ СОШ№ 77  г. Пензы ул. Антонова, 27А 

ул. Антонова, 72 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

52.  МБОУ СОШ № 78 г. Пензы ул. Генерала Глазунова, 10 21.07.2025 - 

01.09.2025 

53.  МБОУ СОШ № 79 г. Пензы ул. Ладожская, 142А 21.07.2025 - 

01.09.2025 

54.  МБОУ гимназия «САН» г. 

Пензы  

ул. Рахманинова, 21А 

пр. Победы, 85 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

55.  МБОУ ОШ – интернат 

среднего общего образования 

№ 1  

г. Пензы 

пр-т Победы, 25 

пр-т Победы, 25 (корпус № 2) 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

56.  МБОУ «Гимназия во имя 

святителя Иннокентия 

Пензенского» г. Пензы 

ул. Кулибина, 10 Б 21.07.2025 - 

01.09.2025 

57.  МБОУ Центр образования № ул. Воронова, 16   21.07.2025 - 



 

1 г. Пензы 01.09.2025 

58.  МБОУ СОШ № 80 г. Пенза ул. Измайлова, 82 21.07.2025 - 

01.09.2025 

Дошкольные учреждения: 

1 МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 4 

города Пензы «Мозаика» 

ул. Антонова, 45А 

ул. Антонова, 68 

ул. Антонова, 68 (Пристрой) 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

2 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида  № 5 

«Умка» 

ул. Антонова. 13 

ул. Антонова, 52 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

3 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №  7 

города Пензы 

ул. Воронова,4 

ул. Аксакова, 2А 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

4 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №  8 

«Машенька» города Пензы 

ул. ИТР, 1А 

 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

5 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №  

10 «Калейдоскоп» города 

Пензы 

ул. 65-летия Победы, д.3 

ул. 65-летия Победы, д.11 

ул. 65-летия Победы, д.1 

ул. 65-летия Победы, д.9 

ул. 65-летия Победы, 31 

ул. Бутузова, 11 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

6 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

17 г. Пензы 

ул. Пушанина, 10 21.07.2025 - 

01.09.2025 

7 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

19 г. Пензы «Катюша» 

пр. Строителей, 26 

ул. Рахманинова. 23 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

8 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

21 г.Пензы «Колосок» 

ул. 8 Марта, 5  21.07.2025 - 

01.09.2025 

9 МБДОУ Центр развития 

ребенка – детский сад №22 г. 

Пензы 

ул. 8 Марта,11А 21.07.2025 - 

01.09.2025 

10 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

23 г. Пензы «Росиночка» 

ул. Подлесная, 2 

ул. Пархоменко, 23 Б (филиал) 

ул. Ушакова, 19 (филиал) 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

11 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №31 

города Пензы 

ул. Попова, 56 

ул. Совхоз-техникум, 5 

ул. Попова, 14Б 

ул. Военный городок, корпус 6 

ул. Военный городок, корпус 75 

ул. Военный городок, корпус 60 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

12 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №39 

города Пензы 

ул. Ударная, 25 

ул. Беляева, 25 А 

ул. Кулибина, 5 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

13 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

52 г. Пензы 

ул. Тепличная, 13 

ул. Красная, 26А 

ул. Куйбышева, 45Г 

ул. Гоголя, 83 

ул. Тепличная, 51 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

14 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №56 

г. Пензы 

ул. Луначарского, 47 

ул. Толстого, 7 

21.07.2025 - 

01.09.2025 



 

15 МБДОУ детский сад № 57 г. 

Пензы «Матрешка» 

ул. Измайлова, 51 А 

ул. Измайлова, 51 А (пристрой) 

ул. Ново-Казанская, 10Б 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

16 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

59 г. Пензы 

ул. Кижеватова, 7 

ул. Зеленодольская, 65А 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

17 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

70 г. Пензы 

ул. Мельничная, 40а 

ул. Луначарского, 5 

ул. Луначарского, 12А 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

18 МБДОУ детский сад 

общеразвиваюшего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

направлению развития детей 

№ 71 г. Пензы 

ул. Германа Титова, 22 

ул. Депутатская, 8А 

ул. Депутатская, 5 

ул. Депутатская, 5 (пристрой) 

ул. Можайского, 3А 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

19 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №88 

г. Пензы 

ул. Новый Кавказ,30  

ул. Новый Кавказ,30 (пристрой) 

ул. Ворошилова, 7 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

20 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

89 г. Пензы «Солнечный 

лучик» 

ул. Бородина, 14 

ул. Ладожская, 65 

ул. Рахманинова, 16 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

21 МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

физического направления 

развития воспитанников № 

96 г. Пензы 

ул. Набережная реки Мойки,41А 

ул. Набережная реки Мойки,41А 

(пристрой) 

ул. Володарского, 65 

ул. Свердлова, 9А 

 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

22 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

99 города Пензы 

ул. Пугачева,57А 

ул. Пугачева, 57 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

23 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№101 г. Пензы 

ул. Клары Цеткин, 33А 

ул. Макаренко, 20 

ул. Макаренко, 20 (пристрой) 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

24 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

103 г. Пензы 

ул. Пушкина, 17Б 21.07.2025 - 

01.09.2025 

25 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

105 г. Пензы 

ул. Тухачевского, 92 

ул. Фестивальная, 1 

ул. Тарханова, 3 

ул. Тарханова, 3 (пищеблок) 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

26 МБДОУ детский сад 

компенсирующего вида № 

106 г Пензы «Облачко» 

ул. Карпинского, 29 21.07.2025 - 

01.09.2025 

27 МБДОУ детский сад № 109 

г. Пензы 

ул. Мира, 33А 

ул. Попова, 16Б 

ул. Попова, 38А 

ул. Мира, 10А 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

28 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№110 г. Пензы 

ул. Коммунистическая, 43 

ул. Суворова, 180А 

21.07.2025 - 

01.09.2025 



 

29 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

111 г. Пензы «Олененок» 

ул. Фурманова, 9 

пр-т Победы, 9А 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

30 МДОУ детский сад №120 ул. Экспериментальная, 2Б 

ул. Экспериментальная, 2Б 

(пристрой) 

ул. Слесарная, 20А 

ул. Челябинская, 6 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

31 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№122 города Пензы 

ул. Ульяновская. 6 

пр-т Победы, 97Б 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

32 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№123 г. Пензы 

ул. Суворова, 137 

ул. Набережная реки Суры, 6 

ул. Набережная реки Суры, 12А 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

33 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

124 города Пензы 

ул. Кл. Цеткин, 9А 

ул. Молодогвардейская, 7А 

ул. Медицинская, 4 

ул. Чаадаева, 87А 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

34 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

129 города Пензы 

ул. Рахманинова, 35А 

ул. Ладожская, 25 

ул. Ладожская, 41 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

35 МБДОУ детский сад  № 130 

города Пензы «Росток» 

ул. Ульяновская, 54Б 

ул. Ладожская, 127 

ул. Турищева, 1 

ул. Турищева, 1 (пристрой) 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

36 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

137 города Пензы 

ул. Кронштадтская, 9А 

ул. Ульяновская, 24 

ул. Ульяновская, 28 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

37 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

139 г.  Пензы «Березка» 

ул. Бородина,15 

ул. Кулибина, 11А 

ул. Физкультурная, 7 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

38 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

141 г. Пензы 

пр-т Строителей,6 

пр-т Строителей, 36А 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

39 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

142 города Пензы 

ул. Ладожская, 81 

ул. Ладожская, 143 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

40 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

143 «Вишенка» г. Пензы 

ул. Лядова,8 

пр-т Строителей, 95 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

41 МБДОУ детский сад  № 145 

г.Пензы 

ул. 8 Марта, 23 21.07.2025 - 

01.09.2025 

42 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

147 г. Пензы «Золотая 

рыбка» 

ул. Терновского, 178 

ул. Петровская, 21 

ул. 

Пограничная/Осоавиахимовская, 

25/18 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

43 МБДОУ № 149 г. Пензы 

«Город детства» 

ул. Ладожская, 146А 

ул. Бородина, 8 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

44 Муниципальное автономное 

ДОУ 

Центр развития ребенка – 

детский сад № 150 г. Пензы 

«Алый парус 

ул. Российская, 37 

ул. Краснова, 40 

1-й пр-д Лобачевского, 10 

21.07.2025 - 

01.09.2025 



 

45 МБОУ детский сад 

комбинированного вида № 

151 «Золушка» 

ул. Вадинская, 11Б 21.07.2025 - 

01.09.2025 

46 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

152 г. Пензы «Виктория» 

ул. Ладожская, 101 

ул. Ладожская, 89 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

Учреждения дополнительного образования: 

1 МБОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества»  г. 

Пензы (МБОУ ДО 

«ДД(Ю)Т» г. Пензы) 

ул. Бекешская, 14 

ул. Калинина, 111Б 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

2 МБОУ ДО Дом детского 

творчества № 1  

г. Пензы (МБОУ ДО ДДТ № 

1 г. Пензы) 

ул. Воровского, 15 21.07.2025 - 

01.09.2025 

3 МБОУ ДО детско-

юношеский центр «Спутник» 

г. Пензы 

ул. Попова, 38Б 

 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

4 МБОУ ДО детей Центр 

развития творчества детей и 

юношества г.Пензы 

ул. Герцена, 37 21.07.2025 - 

01.09.2025 

5 МБОУ ДО ДШИ города 

Пензы им. Ю.Е. Яничкина 

«Школа искусств»  

г. Пензы 

пр-т Победы, 41 

ул. Пугачева, 64А 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

6 МБОУ ДЮЦ «Звездный» г. 

Пензы»  

пр-т Победы, 67 

ул. Островского, 9 

ул. Терновского, 168 

ул. Рахманинова, 40А 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

7 МБОУ ДО   Центр детского 

(Юношеского) технического 

творчества г. Пензы  

ул. Бакунина , 111а 

ул. Набережная реки Пензы, 13А 

ул. Герцена, 37Б 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

8 МБОУ «Центр 

технологического обучения» 

г. Пензы  

ул. Отдельная, 9 21.07.2025 - 

01.09.2025 

2 Министерство образования Пензенской области 

1 ГБПОУ ПО "Пензенский 

областной медицинский 

колледж"                             

ул. Лермонтова, 5                                        

ул. Леонова, 33                                             

ул. ИТР, 2 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

2 ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

университет архитектуры и 

строительства" 

ул. Германа Титова, 28                                                                

ул. Кирпичная, 12 (ФОК)                                           

ул. Минская, 17А, 17Б                                       

ул. Ударная, 18 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

3 ГАУ ДО Пензенской области 

«Многофункциональный 

туристско-спортивный 

центр» им. Т.Т. Мартыненко   

ул. Герцена, 5 21.07.2025 - 

01.09.2025 

4 ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области»   

ул. Попова, стр. 40  21.07.2025 - 

01.09.2025 

5 ГАПОУ Пензенской области 

«Пензенский колледж 

пищевой промышленности и 

коммерции»  

Пр. Победы, 3 21.07.2025 - 

01.09.2025 



 

6 ГАПОУ Пензенской области 

«Пензенский колледж 

информационных и 

промышленных 

технологий (ИТ-колледж)» 

Пр. Строителей, 7 21.07.2025 - 

01.09.2025 

7 ГАУ Пензенской области 

«Многофункциональный 

молодёжный центр 

Пензенской 

области» 

ул. Кирова, 51 21.07.2025 - 

01.09.2025 

8 ГБУ ДО Пензенской области 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

ул. Лермонтова, 2 21.07.2025 - 

01.09.2025 

9 ГБНОУ Пензенской области 

«Губернский лицей» 

ул. Попова, 66  21.07.2025 - 

01.09.2025 

10 ГБУ Пензенской области 

«Центр психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Пензенской области» 

ул. Тимирязева, 125  21.07.2025 - 

01.09.2025 

11 ГКОУ Пензенской области 

«Пензенская школа-интернат 

для глухих и 

слабослышащих 

детей, обучающихся по 

адаптированным 

образовательным 

программам» 

ул. Тимирязева, 127 

 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

12 ГКОУ Пензенской области 

«Пензенская школа-интернат 

для обучающихся по 

адаптированным 

образовательным 

программам» 

ул. Мусорского, 17  21.07.2025 - 

01.09.2025 

13 ГАПОУ Пензенской области 

«Пензенский социально-

педагогический колледж» 

ул. Гоголя, 3 21.07.2025 - 

01.09.2025 

14 ГАПОУ Пензенской области 

«Пензенский колледж 

архитектуры и 

строительства» 

ул. Набережная реки Пензы, 3 

ул. Собинова, 7 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

15 ГАПОУ Пензенской области 

«Пензенский колледж 

транспортных технологий» 

пр. Победы, д. 57 

пр. Победы, д. 57 

пл. Привокзальная ст. Пенза-1, 9 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

16 ГАПОУ Пензенской области 

«Пензенский 

агропромышленный 

колледж» 

ул. Лесозащитная, д. 22. 21.07.2025 - 

01.09.2025 

17 ГАПОУ Пензенской области 

«Пензенский колледж 

современных технологий 

переработки и бизнеса» 

ул. Аустрина, д. 129. 

ул. Аустрина, д. 39 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

18 ГБОУ ПО «Инженерно Пр. Победы, д. 109. 21.07.2025 - 



 

строительный лицей № 52» 01.09.2025 

19 ГБОУ ПО «Академический 

лицей №14» 

ул. Шевченко, д. 17  21.07.2025 - 

01.09.2025 

20 ГБОУ ПО «Губернский 

казачий генерала Слепцова 

кадетский корпус» 

ул. Российская, д 53. 21.07.2025 - 

01.09.2025 

21 ГБОУ ПО «Губернский 

кадетский корпус по делам 

ГОЧС имени 70-летия 

Победы в 

Великой Отечественной 

войне» 

ул. Антонова, д. 1К 21.07.2025 - 

01.09.2025 

22 ГАОУ многопрофильная 

гимназия №13 г. Пензы 

пр-кт Строителей, стр. 52А 21.07.2025 - 

01.09.2025 

23 ГБОУ ПО «Классическая 

гимназия № 1 им. В.Г. 

Белинского» 

ул. Красная, д. 54 21.07.2025 - 

01.09.2025 

3 Социальное управление города Пензы 

1 Социальное управление 

города Пензы 

ул. Куйбышева, 14а 

ул. Пушкина, 29А 

ул. Володарского, 16 

ул. Титова, 13 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

2 МБУ «Комплексный центр 

социальной помощи семье и 

детям» Первомайского 

района города Пензы 

ул. Куйбышева, 15 

ул. Тамбовская, 20 

 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

3 МБУ «Комплексный центр 

социальной помощи семье и 

детям» Ленинского района г. 

Пензы 

ул. Крупской, 5а 

Ул. Революционная, 57 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

4 МБУ «Комплексный центр 

социальной помощи семье и 

детям Октябрьского района» 

г. Пензы 

ул. ИТР, 1Б 

 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

4 Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города 

Пензы 

1 МБУ Спортивная школа №1 

г. Пензы 

ул. Попова, 66А 21.07.2025 - 

01.09.2025 

2 МБУ Спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Витязь» г. Пензы 

ул. Пролетарская, 53 

ул. Дружбы, 4А 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

3 МБУ Спортивная школа № 4 

г. Пензы 

пр-т Строителей, 47 А 

2-ой Виноградный пр-д, 32 

ул. Чаадаева, 113 

ул. Ладожская, 1 

ул. Ладожская, 125  

21.07.2025 - 

01.09.2025 

4 МБУ Спортивная школа 

олимпийского резерва по 

боксу г. Пензы 

ул. Попова, 38Б 

ул. Циолковского, 22А 

ул. Рахманинова, 7/1 

ул. Герцена, 11 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

5 МБУ Спортивная школа № 7 

г. Пензы 

ул. Лермонтова, 26Б 

ул. Рахманинова, 7/3 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

6 МБУ Спортивная школа 

«Горизонт» г. Пензы 

ул. Ягодная, 11 21.07.2025 - 

01.09.2025 

https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=440062,%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%D0%BE.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0,%20%D0%B3%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9,%20%D1%81%D1%82%D1%80.%2052%D0%90


 

7 МБУ Спортивная школа по 

регби г. Пензы 

ул. Вяземского, 25 Г 21.07.2025 - 

01.09.2025 

8 МБУ Молодежный центр 

«Юность» г. Пензы 

ул. Карпинского, 22Б 

ул. Литвинова, 21А 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

9 МУП Дворец спорта «Рубин»  ул. Революционная, 9 21.07.2025 - 

01.09.2025 

10 МБУ Спортивный комплекс 

«Пенза» 

ул. Гагарина, 22 21.07.2025 - 

01.09.2025 

11 МБУ США № 8 

Подростковый клуб 

"Биатлон" 

ул. Бийская, 8А 21.07.2025 - 

01.09.2025 

5 Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 

1 ГАУ ДО ПО «СШОР по 

гимнастике им. Н.А. 

Лавровой» 

ул. Кирова, 58А 21.07.2025 - 

01.09.2025 

2 Спортивный центр  

«Юность»  

ул. Гагарина, 6 21.07.2025 - 

01.09.2025 

3 Дворец водных видов спорта 

«Сура» 

ул. Красная, 106 21.07.2025 - 

01.09.2025 

4 ГБУ ДО Пензенской области 

"Комплексная спортивная 

школа олимпийского 

резерва" СК теннис - центр 

"Виктория"   

пр. Строителей, 1Б 21.07.2025 - 

01.09.2025 

5 ГАУ ПО «Управление 

спортивными 

сооружениями» 

ул. Пушанина, 24А 21.07.2025 - 

01.09.2025 

6 ГАПО УПО «Училище 

олимпийского резерва 

Пензенской области» 

ул. Пугачева, 93 21.07.2025 - 

01.09.2025 

7 ВСЛК «Золотая Шайба» ул. Антонова, 9А 21.07.2025 - 

01.09.2025 

8 ГАУ ЦСП ПО ДС 2 

«Олимпийский» 

ул. Антонова, 39А 21.07.2025 - 

01.09.2025 

6 Многоквартирные дома города Пензы 

Всего многоквартирных домов с централизованным отоплением 2593 21.07.2025 - 

01.09.2025 

7 Министерство здравоохранения Пензенской области 

Учреждения, имеющие дневные стационары 

1 ГБУЗ «Городская 

поликлиника»  

ул. Парковая, 3 

(стационар) 

ул. Володарского, 34 

ул. Набережная реки Мойки 51 

ул. Светлая, 1 

пр-д Жемчужный 8А 

ул. Гагарина, 24 

ул. Краснова, 60А 

ул. Стасова, 7 

ул. Аустрина, 160 

ул. Баумана, 65 

ул. Калинина, 1А 

ул. Ферганская, 5В 

ул. Пионерская, 2, 4 

ул. Молодежная, 14 

21.07.2025 - 

01.09.2025 



 

ул. Н. Казанская, 2 

ул. Ушакова,2 

ул. Тепличная, 10а 

ул. Мира,43  

ул. Кронштадская,12  

2 ГБУЗ «Клиническая 

больница № 4»   

ул. Светлая, 1 21.07.2025 - 

01.09.2025 

3 ГБУЗ «Клиническая 

больница № 6  

им. Г.А. Захарьина» 

ул. Стасова, 7  

(стационар) 

ул. Гагарина, 24 

(стационар) 

 

4 ГБУЗ «Областная 

наркологическая больница» 

ул. Стасова, 7 

(стационар) 

ул. Калинина, 7 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

5 ГБУЗ «Пензенская областная 

клиническая больница им. 

Н.Н. Бурденко» 

ул. Лермонтова, д. 28 

(стационар) 

ул. Краснова, 60 

(стационар) 

ул. Тамбовская/Богданова 32/53А 

ул. Лермонтова, 30 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

6 ГБУЗ «Пензенская областная 

офтальмологическая 

больница»  

ул. Красная, 32 

(стационар) 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

7 ГБУЗ «Пензенская областная 

туберкулезная больница»   

ул. Суворова, 225 21.07.2025 - 

01.09.2025 

8 ГБУЗ «Пензенский 

областной клинический 

центр специализированных 

видов медицинской помощи» 

Ул. Куйбышева/Красная 33А/23 

(стационар) 

ул. Калинина, 115А 

ул. Володарского, 33 

пр. Победы, 122Б 

ул. Циолковского, 13 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

9 ГБУЗ «Областная 

психиатрическая больница 

им. Г.А. Евграфова» 

ул. Лермонтова, 28 

(стационар) 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

10 ГБУЗ «Областной 

онкологический клинический 

диспансер» 

пр. Строителей, 37А 

(стационар) 

 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

11 ГБУЗ «Пензенский 

областной госпиталь для 

ветеранов войн» 

Пр-кт Победы 122 Б 

(стационар) 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

12 ГБУЗ «Пензенский 

городской родильный дом» 

Пр. Победы, 122 

(стационар) 

ул. Пушкина, 56 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

13 ГБУЗ «Пензенская областная 

детская клиническая 

больница им. Н.Ф. 

Филатова»  

ул. Бекешская, 43 

(стационар) 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

14 ГБУЗ ««Пензенская 

районная больница» 

Ул. Сухумский проезд,8 21.07.2025 - 

01.09.2025 

Учреждения, не имеющие дневные стационары 

15 ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника»  

1-й проезд Рахманинова, 12 

ул. Володарского, 34 

Пр-кт Победы, 29 

ул. Фабричная, 9А 

21.07.2025 - 

01.09.2025 



 

ул. Светлая, 1 

ул. Пушанина, 20А 

ул. Гагарина, 11А  

16 ГБУЗ «Областное бюро 

судебно-медицинской 

экспертизы» 

ул. Светлая, 1 

ул. Светлая, 7 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

17 ГБУЗ «Пензенская областная 

станция скорой медицинской 

помощи» 

ул. Пионерская, 2 

ул. Пионерская, 4 

 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

18 ГБУЗ «Пензенский 

областной клинический 

центр крови» 

ул. Клары Цеткин, 41А 21.07.2025 - 

01.09.2025 

19 ГБУЗ «Пензенский 

областной центр общего 

здоровья и медицинской 

профилактики» 

ул. Проспект Строителей, 2  21.07.2025 - 

01.09.2025 

8 Министерство культуры и туризма Пензенской области 

1 ГБУК «Пензенский 

государственный 

краеведческий музей»  

ул. Красная, 73  21.07.2025 - 

01.09.2025 

2 ГБПОУ «Пензенское 

художественное училище им. 

К.А. Савицкого» 

ул. Богданова 1 / 

Лермонтова, 6 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

3 ГБУК «Пензенская областная 

библиотека им. М.Ю. 

Лермонтова» 

пр. Строителей, 168А 

ул. Белинского, 10 

ул. К. Маркса, 2 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

4 ГБУК «Пензенский 

областной Дом народного 

творчества» 

ул. Дружбы, 23  21.07.2025 - 

01.09.2025 

5 ГАУК ПО «Пензаконцерт» ул. Бакунина, 147 

ул. Суворова, 215 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

6 ГБУК «Пензенский 

областной театр «Кукольный 

дом»  

ул. Чкалова 35 21.07.2025 - 

01.09.2025 

7 ГБУК «Объединение 

государственных 

литературно-мемориальных 

музеев Пензенской области»    

ул. Кирова, 2 21.07.2025 - 

01.09.2025 

8 ГКУК «Пензенская 

областная библиотека для 

детей и юношества»   

ул. Толстого, 8А 21.07.2025 - 

01.09.2025 

9 ГБУК «Пензенская областная 

картинная галерея им. К.А. 

Савицкого»   

ул. Советская, 3 

ул. Советская, 5 

ул. Кирова, 11 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

10 ГАУК ПО «Центр 

культурного развития «Дом 

офицеров» 

ул. Ленинградская, 1А  21.07.2025 - 

01.09.2025 

11 ГАУК «Пензенский 

областной драматический 

театр им. А.В. 

Луначарского»  

ул. Московская, 89 21.07.2025 - 

01.09.2025 

12 ГБУК «Центр театрального 

искусства «дом 

Мейерхольда»  

ул. Володарского, 59  21.07.2025 - 

01.09.2025 



 

9 Управление культуры города Пензы 

1 МБУ ДО ДХШ №1 

им. В.Е.Татлина г.Пензы  

ул. Карла Маркса, 26 21.07.2025 - 

01.09.2025 

2 МБУ ДО ДХШ № 2 г. Пензы ул. Толстова, 8А 21.07.2025 - 

01.09.2025 

3 МБУДО ДМШ №1  г. Пензы ул. Богданова, 19 21.07.2025 - 

01.09.2025 

4 МБУДО ДМШ №2 г. Пензы ул. Ленина, 8А 21.07.2025 - 

01.09.2025 

5 МАУДО ДМШ им. Н. А. 

Котляра г. Пензы 

2-ой пр-д Лобачевского,3 21.07.2025 - 

01.09.2025 

6 МАУДО ДШИ «Лира» г. 

Пензы 

ул. Бумажников, 11 21.07.2025 - 

01.09.2025 

7 МАУ ДО ДМШ № 5 г. Пензы ул. Луначарского, 9А 21.07.2025 - 

01.09.2025 

8 МБУДО ДШИ № 8 г. Пензы ул. Конструкторская, 2 21.07.2025 - 

01.09.2025 

9 МБУДО ДШИ «Квинта» г. 

Пензы 

ул. Терновского, 180 21.07.2025 - 

01.09.2025 

10 МАУ ДО ДШИ «Гармония» 

г.Пензы 

ул. Антонова, 11 А 21.07.2025 - 

01.09.2025 

11 МАУДО ДМШ г. Пензы им. 

В.П.Чеха 

ул. Комсомольская, 30 21.07.2025 - 

01.09.2025 

12 МБУ «Центр 

хореографического 

искусства г. Пензы»  

ул. Леонова, 1А 21.07.2025 - 

01.09.2025 

13 МАУ «Центр русской 

хоровой и вокальной 

культуры города Пензы»  

ул. Кирова, 39 21.07.2025 - 

01.09.2025 

14 МБУ «Центр культуры и 

досуга» г. Пенза 

ул. Ленина, 11А  

ул. Ягодная/Коннозаводская, 21/30; 

ул. Сосновая,8 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

15 МАУ «ЦПКиО им. В.Г. 

Белинского»  

ул. К. Маркса, 1, 

 ул. Кронштадтская, 1А 

21.07.2025 - 

01.09.2025 

16 МКУ Парк культуры и 

отдыха «Комсомольский» 

ул. Гагарина, 6  21.07.2025 - 

01.09.2025 

17 МБУ «Пензенский ТЮЗ» ул. Тарханова, 11А 21.07.2025 - 

01.09.2025 

18 МБУДО ДМШ №7  

г. Пензы 

ул. Рахманинова, 39А 21.07.2025 - 

01.09.2025 

 

                                       ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

к приказу от 20.10.2025 № 13-ОС 

 

 

«Приложение № 4  

к Программе проведения 

проверки готовности 

теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии  

на территории города Пензы  

к отопительному периоду 2025 – 

2026 годов, утвержденной 

приказом от 22.07.2025 № 06-ОС 

 
 

АКТ 

проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта  

к отопительному периоду 2025/2026 гг. 

(для потребителей тепловой энергии)  

 
 г. Пенза                                                                                                      «___» ________________ 2025 г.  

Теплоснабжающая организация  

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении", а также 

приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения 

готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к 

отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплопотребляющей 

энергоустановки к отопительному периоду 2025/2026 гг.: 

 «___________________________________________________________________________________» 

 (потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности 

теплопотребляющей установки) 

Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в 

отношении следующих объектов: 

 

№ п/п Объект Адрес объекта 

   

   

 

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в 

отопительном периоде (ненужное зачеркнуть) 

 1) объект проверки технически готов к отопительному периоду; 

 2) объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии 

устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных 

теплоснабжающей организацией; 

 3) объект проверки технически не готов к отопительному периоду. 
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Приложение к акту проверки готовности № ______ от ________ к отопительному периоду 

2025/2026 гг., 

являющееся его неотъемлемой частью на ____ листах 

Участники комиссии:   

Председатель комиссии:  _________________________ ________________ 

 

Заместители председателя комиссии: _________________________ ________________ 

 

Секретарь комиссии: _________________________ ________________ 

   

Члены комиссии: _________________________ 

 

________________ 

   

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

" " 20 г.  

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к 

отопительному периоду) 
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Приложение к акту проверки технической готовности 

теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2025/2026 гг. 

(для потребителей тепловой энергии) 

  
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении 

следующего объекта:  

 

 

№ В целях оценки готовности 

потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду 

уполномоченными органами должны 

быть проверены: 

Выявлен 

ные 

замечания 

(Да/Нет) 

Примечание Дата 

устранения 

замечаний 

1 Устранение выявленных в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации, нарушений в 

тепловых и гидравлических режимах 

работы тепловых энергоустановок 

   

2 Проведение промывки оборудования и 

коммуникаций теплопотребляющих 

установок 

   

3 Разработка эксплуатационных 

режимов, а также мероприятий по их 

внедрению 

   

4 Выполнение плана ремонтных работ и 

качество их выполнения 
   

5 Состояние тепловых сетей, 

принадлежащих потребителю 

тепловой энергии 

   

6 Состояние утепления зданий (в том 

числе чердаки, лестничные клетки, 

подвалы, двери) и центральных 

тепловых пунктов, а также 

индивидуальных тепловых пунктов 

   

7 Состояние трубопроводов, арматуры и 

тепловой изоляции в пределах 

тепловых пунктов и 

теплопотребляющей установки 

   

8.1 Наличие и работоспособность 

приборов учета 
   



 

8.2 Работоспособность автоматических 

регуляторов при их наличии 
   

9 Работоспособность защиты систем 

теплопотребления 
   

10 Наличие паспортов 

теплопотребляющих установок, 

принципиальных схем и инструкций 

для обслуживающего персонала и 

соответствие их действительности 

теплопотребляющей установки 

   

11 Отсутствие прямых соединений 

оборудования тепловых пунктов с 

водопроводом и канализацией 

   

12 Плотность оборудования тепловых 

пунктов 
   

13 Наличие пломб на расчетных шайбах 

и соплах элеваторов 
   

14 Проведение испытания оборудования 

теплопотребляющих установок на 

плотность и прочность 

   

15 Надежность теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии 

исходя из климатических условий 

   

16 Проведение осмотра теплового пункта 

на предмет наличия освещения в 

помещении теплового пункта 

   

 

Подписи сторон с расшифровками: 

Теплоснабжающая организация ___________  Потребитель ______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТ 

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  

2025 / 2026 гг. 

 
 г. Пенза                                                                                                                                        «___» ________________ 2025 г.  

Комиссия, образованная приказом Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от                          

«__»  _____2025 № ___-ОС «О проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025– 2026 годов», в соответствии с программой проведения 

проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной приказом Управления жилищно-коммунального 

хозяйства города Пензы  от «__»  _______2025 № __-ОС «О проверке готовности теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025 – 2026 годов», с «___» 

_____________ 2025 г. по «__» ____________ 2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил 

обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к 

отопительному периоду», оценивает обеспечение технической готовности к отопительному периоду: 

«________________________________________________________________________________________________» 

 (полное наименование теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в 

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

 

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов 

оценки обеспечения готовности: 

1.  ; 

2.  ; 

 

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия установила: 
 

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности: 

 

Объект оценки обеспечения готовности Уровень готовности 

(Готов/готов с условиями/не готов) 

1.  

2.  

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности: 

 

Лицо, подлежащее оценке обеспечения 

готовности 

Уровень готовности 

(Готов/готов с условиями/не готов) 

  

Приложение:  

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов                     

       на     л. в 1 экз.  

(объект оценки обеспечения готовности) 

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025- 2026 годов 

          на  ____л. в 1 экз.  

(объект оценки обеспечения готовности) 

 

 

 

Председатель комиссии: _________________________ ________________ 

 

Заместители председателя комиссии: _________________________ ________________ 

 

Секретарь комиссии: _________________________ ________________ 

   

Члены комиссии: _________________________ 

 

 

________________ 

 



 

 

 

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 ознакомлен, один экземпляр акта 

получил на руки: 

«__» _____________ 20 ___ г.            ____________________________ /________________________/ 

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, 

теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка оценки 

готовности к отопительному периоду 



Оценочный лист для теплоснабжающих, теплосетевых организаций  

 

Приложение № 1 к Акту оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026.  

 

N п/п Обязательное требование Подтверждающий документ Показатель Вес показателя Наименование 

показателя 

Расчет показателей 

готовности 

(формула) 

Значение 

(заполняется 

комиссией) 

Замечание (в 

случае 

наличия, с 

указанием 

сроков 

устранения) 

   

ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ 

Итсо = 

Кзакон о тепл * 0,9 + 

Кпредп * 0,05 + 

Кплан * 0,05 

  

1 Выполнить требования, 

установленные частью 4 

статьи 20 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. N 

190-ФЗ "О 

теплоснабжении" (далее - 

Федеральный закон о 

теплоснабжении) (подпункт 

9.1 пункта 9 Правил 

обеспечения готовности к 

отопительному периоду, 

утвержденных приказом 

Минэнерго России от 13 

ноября 2024 г. N 2234 

(далее - Правила): 

- Показатель выполнения 

требований 

Федерального закона о 

теплоснабжении 

0,9 Кзакон о тепл Кзакон о тепл = 

Кфунк * 0,05 + 

Крежим.налад * 0,01 + 

Ккачест * 0,01 + 

Ккомм.учет * 0,01 + 

Ккач.строит * 0,25 + 

Кнадеж * 0,65 + 

Крезерв * 0,01 + 

Кпорядок * 0,01 

  

1.1 Обеспечивать 

функционирование 

эксплуатационной, 

диспетчерской и аварийной 

служб (пункт 1 части 4 

статьи 20 Федерального 

закона о теплоснабжении) 

Документы, 

предусмотренные 

подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 

пункта 9 Правил 

Показатель обеспечения 

функционирования 

эксплуатационной, 

диспетчерской и 

аварийной служб 

0,05 Кфункц Кфункц = 

Кшт * 0,1 + 

Ксогл * 0,1 + 

Кдисп * 0,1 + 

Кперечень * 0,1 + 

Кэксп/произв.инстр * 0,1 

+ 

Кзнаний * 0,1 + 

Кобуч * 0,1 + 

Котв * 0,1 + 
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Кохр.труда * 0,1 + 

Ктрен * 0,1 

1.1.1 Выписка из утвержденного 

штатного расписания, 

подтверждающая наличие 

персонала, осуществляющего 

функции эксплуатационной, 

диспетчерской и аварийной 

служб, или договоры на 

техническое обслуживание, 

энергосервисные контракты в 

случае привлечения 

специализированных 

организаций для 

эксплуатации оборудования 

(подпункт 9.3.1 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

персонала, 

осуществляющего 

функции 

эксплуатационной, 

диспетчерской и 

аварийной служб или 

договоров на 

техническое 

обслуживание, 

энергосервисных 

контрактов 

0,1 Кшт Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.2 Копия заключенного 

соглашения об управлении 

системой теплоснабжения, в 

соответствии с требованиями 

Правил организации 

теплоснабжения в 

Российской Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2012 

г. N 808 (далее - Правила 

организации теплоснабжения 

в Российской Федерации) 

(подпункт 9.3.2 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

соглашения об 

управлении системой 

теплоснабжения 

0,1 Ксогл Ксогл = Nсогл / Nвсего 

РСО в системе т/сн 

  

1.1.2.1 Количество 

заключенных 

соглашений об 

управлении системой 

теплоснабжения 

- Nсогл Фактическое 

значение 

  

1.1.2.2 Количество организаций 

всего в системе 

теплоснабжения 

- Nвсего РСО в системе 

т/сн 

Фактическое 

значение 

  

1.1.3  Утвержденное положение о 

диспетчерской службе или 

распорядительный документ 

организации о назначении 

ответственного за 

диспетчерское управление в 

соответствии с требованиями 

Показатель наличия 

положение о 

диспетчерской службе 

или распорядительный 

документ организации о 

назначении 

ответственного за 

0,1 Кдисп Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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главы V Правил технической 

эксплуатации объектов 

теплоснабжения и 

теплопотребляющих 

установок, утвержденных 

приказом Минэнерго России 

от 14 мая 2025 г. N 511 <1> 

(далее - Правила N 511) 

(подпункт 9.3.3 пункта 9 

Правил) 

диспетчерское 

управление 

1.1.4 Организационно-

распорядительные 

документы об утверждении 

перечня производственных 

инструкций для безопасной 

эксплуатации котлов и 

вспомогательного 

оборудования в случае 

эксплуатации опасных 

производственных объектов 

(далее - ОПО), 

разработанного в 

соответствии с пунктом 278 

Правил промышленной 

безопасности при 

использовании 

оборудования, работающего 

под избыточным давлением, 

утвержденных приказом 

Ростехнадзора от 15 декабря 

2020 г. N 536 <2> (далее - 

Правила промышленной 

безопасности), и (или) 

перечня документации 

эксплуатирующей 

организации для объектов, не 

являющихся ОПО, 

разработанного в 

соответствии с подпунктом 2 

пункта 6 Правил N 511 

(подпункт 9.3.4 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

перечня 

производственных 

инструкций для 

безопасной 

эксплуатации котлов и 

вспомогательного 

оборудования 

0,1 Кперечень Кперечень = 

КпереченьОПО * 0,5 + 

Кперечень неОПО * 0,5 

  

1.1.4.1 Показатель наличия 

перечня 

производственных 

инструкций для 

безопасной 

эксплуатации котлов и 

вспомогательного 

оборудования в случае 

эксплуатации ОПО 

0,5 КпереченьОПО Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.4.2 Показатель наличия 

перечня документации 

эксплуатирующей 

организации для 

объектов, не 

являющихся ОПО 

0,5 Кперечень неОПО Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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1.1.5 Утвержденные в 

соответствии с требованиями 

пунктов 35 и 38 Правил N 

511 эксплуатационные 

инструкции объектов 

теплоснабжения и (или) 

производственные 

инструкции, разработанные в 

соответствии с пунктами 278, 

363 и 364 Правил 

промышленной безопасности 

(подпункт 9.3.5 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

эксплуатационных 

инструкций объектов 

теплоснабжения и (или) 

производственных 

инструкций 

0,1 Кэкспл/произв.инстр Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.6  Копии удостоверений о 

проверке знаний или журнала 

проверки знаний, протоколов 

проверки знаний, 

предусмотренных пунктами 

43 - 45 Правил технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей электрической 

энергии, утвержденных 

приказом Минэнерго России 

от 12 августа 2022 г. N 811 

<3> (далее - Правила 

технической эксплуатации 

электроустановок 

потребителей), пунктами 70, 

71 Правил N 511, и (или) 

копии удостоверений о 

допуске к самостоятельной 

работе обслуживающего 

персонала или протоколов 

проверки знаний в области 

промышленной безопасности 

работников и руководителей, 

предусмотренные пунктом 

238 Правил промышленной 

безопасности, в случае 

эксплуатации ОПО 

Показатель наличия 

удостоверений проверки 

знаний или журнала 

проверки знаний, 

протоколов проверки 

знаний и (или) копии 

удостоверений о 

допуске к 

самостоятельной работе 

обслуживающего 

персонала или 

протоколов проверки 

знаний в области 

промышленной 

безопасности 

работников и 

руководителей 

0,1 Кзнаний Кзнаний = 

Кпров зн не ОПО * 0,5 + 

Кпров зн ОПО * 0,5 

  

1.6.1.1 Показатель наличия 

удостоверений о 

проверке знаний или 

журнала проверки 

знаний, протоколов 

проверки знаний, 

предусмотренных 

Правилами технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей, 

0,5 Кпров зн не ОПО Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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(подпункт 9.3.6 пункта 9 

Правил) 

Правилами технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок 

1.6.1.2 Показатель наличия 

удостоверений о 

допуске к 

самостоятельной работе 

обслуживающего 

персонала или 

протоколов проверки 

знаний в области 

промышленной 

безопасности 

работников и 

руководителей, 

предусмотренных 

Правилами 

промышленной 

безопасности, в случае 

эксплуатации ОПО 

0,5 Кпров зн ОПО Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.7  Копии документов, 

подтверждающих проведение 

обучения работников 

действиям в случае аварии 

или инцидента на опасном 

производственном объекте, в 

соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 21 

июля 1997 г. N 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов" (далее - 

Федеральный закон о 

промышленной 

безопасности) 

(подпункт 9.3.7 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

документов, 

подтверждающих 

проведение обучения 

работников действиям в 

случае аварии или 

инцидента на опасном 

производственном 

объекте 

0,1 Кобуч Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.8 Установленные пунктом 7 

Правил N 511 

организационно-

Показатель наличия 

организационно-

распорядительных 

0,1 Котв Котв = 

Котв неОПО * 0,5 + 

Котв ОПО * 0,5 
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распорядительные 

документы организации о 

назначении ответственных 

лиц за безопасную 

эксплуатацию тепловых 

энергоустановок для 

объектов, не отнесенных к 

ОПО, и (или) установленные 

пунктом 228 Правил 

промышленной безопасности 

при использовании 

оборудования, работающего 

под избыточным давлением, 

ответственных лиц за 

безопасную эксплуатацию 

оборудования под давлением 

и ответственных за 

осуществление 

производственного контроля 

при эксплуатации 

оборудования на ОПО 

(подпункт 9.3.8 пункта 9 

Правил) 

документов организации 

о назначении 

ответственных лиц за 

тепловые 

энергоустановки и (или) 

ответственных лиц за 

безопасную 

эксплуатацию 

оборудования под 

давлением и 

ответственных за 

осуществление 

производственного 

контроля при 

эксплуатации 

оборудования на ОПО 

1.1.8.1 Показатель наличия 

организационно-

распорядительных 

документов организации 

о назначении 

ответственных лиц за 

безопасную 

эксплуатацию тепловых 

энергоустановок для 

объектов, не отнесенных 

к ОПО 

0,5 Котв неОПО Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.8.2 Показатель наличия 

организационно-

распорядительных 

документов организации 

о назначении 

ответственных лиц за 

безопасную 

эксплуатацию 

оборудования под 

давлением и 

ответственных за 

осуществление 

производственного 

контроля при 

0,5 Котв ОПО Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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эксплуатации 

оборудования на ОПО 

1.1.9  Утвержденные инструкции 

по охране труда, 

утвержденный порядок 

производства работ 

повышенной опасности и 

оформления наряда-допуска, 

утвержденный перечень 

работ, выполняемых по 

нарядам-допускам в 

соответствии с требованиями 

Правил по охране труда при 

эксплуатации объектов 

теплоснабжения и 

теплопотребляющих 

установок, утвержденных 

приказом Минтруда России 

от 17 декабря 2020 г. N 924н 

<4> 

(подпункт 9.3.9 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

утвержденных 

инструкций по охране 

труда, утвержденный 

порядок производства 

работ повышенной 

опасности и оформления 

наряда-допуска, 

утвержденный перечень 

работ, выполняемых по 

нарядам-допускам 

0,1 Кохр.труда Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.10 Копии утвержденных в 

соответствии с пунктами 95, 

97 Правил N 511 и с пунктом 

236 Правил промышленной 

безопасности, программ 

противоаварийных 

тренировок, журналов, 

подтверждающих проведение 

тренировок согласно 

утвержденной программе 

противоаварийных 

тренировок 

(подпункт 9.3.10 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

программ 

противоаварийных 

тренировок, журналов, 

подтверждающих 

проведение тренировок 

согласно утвержденной 

программе 

противоаварийных 

тренировок 

0,1 Ктрен Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.2 Проводить наладку 

принадлежащих им 

тепловых сетей 

(пункт 2 части 4 статьи 20 

Документы, 

предусмотренные 

подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 

пункта 9 Правил 

Показатель проведения 

наладки тепловых сетей 

и контроля за режимами 

потребления тепловой 

0,01 Крежим.налад Крежим.налад = 

Ктемп.граф * 0,5 + 

Крежим.карт * 0,5 
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Федерального закона о 

теплоснабжении) и 

осуществлять контроль за 

режимами потребления 

тепловой энергии 

(пункт 3 части 4 статьи 20 

Федерального закона о 

теплоснабжении) 

энергии 

1.2.1 Разработанные и 

утвержденные 

температурные графики, 

гидравлические режимы 

работы системы 

теплоснабжения на 

предстоящий отопительный 

период, разработанные в 

соответствии с абзацами 

первым - третьим пункта 125 

Правил N 511, а также копии 

эксплуатационных 

инструкций по ведению и 

контролю режимов работы 

системы теплоснабжения 

(подпункт 9.3.11 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

температурных 

графиков, 

гидравлических 

режимов работы 

системы 

теплоснабжения 

0,5 Ктемп.граф Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.2.2 Технические отчеты о 

проведении режимно-

наладочных испытаний 

объектов теплоснабжения, 

утвержденные режимные 

карты, требования к которым 

установлены пунктами 32, 

249, 250, абзацами первым и 

вторым пункта 251, пунктами 

294, 295 и 447 Правил N 511 

(пункт 9.3.22 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

технических отчетов о 

проведении режимно-

наладочных испытаний 

объектов 

теплоснабжения, 

утвержденных 

режимных карт 

0,5 Крежим.карт Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.3 Обеспечивать качество 

теплоносителей 

(пункт 4 части 4 статьи 20 

Федерального закона о 

теплоснабжении) 

Копии утвержденной 

инструкции по эксплуатации 

установок для докотловой 

обработки воды (если 

предусмотрены проектной 

документацией объектов 

теплоснабжения) и 

инструкции по ведению 

водно-химического режима, 

включающей режимные 

Показатель обеспечения 

качества теплоносителей 

0,01 Ккачест Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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карты, утвержденный график 

химконтроля за водно-

химическим режимом 

котельных и тепловых сетей, 

разработанный в 

соответствии с требованиями 

пунктов 276, 279 Правил N 

511, пункта 278 Правил 

промышленной безопасности 

(подпункт 9.3.12 пункта 9 

Правил) 

1.4 Организовывать 

коммерческий учет 

приобретаемой тепловой 

энергии и реализуемой 

тепловой энергии 

(пункт 5 части 4 статьи 20 

Федерального закона о 

теплоснабжении) 

Копии актов ввода в 

эксплуатацию и актов 

периодической проверки узла 

учета и средств измерений, 

входящих в состав узла учета 

(в случае организации 

коммерческого учета), акты 

разграничения балансовой 

принадлежности, 

предусмотренные Правилами 

коммерческого учета 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 

г. N 1034 (далее - Правила 

коммерческого учета). 

Результаты поверки 

приборов и средств 

измерений, входящих в 

состав узла учета и 

подлежащих поверке, 

подтвержденные в 

соответствии с частью 4 

статьи 13 Федерального 

закона от 26.06.2008 N 102-

ФЗ "Об обеспечении 

единства измерений" 

(подпункт 9.3.13 пункта 9 

Показатель организации 

коммерческого учета 

приобретаемой тепловой 

энергии и реализуемой 

тепловой энергии 

0,01 Ккомм.учет Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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Правил) 

1.5 Обеспечивать проверку 

качества строительства, 

реконструкции и (или) 

модернизации 

принадлежащих 

теплоснабжающим, 

теплосетевым организациям 

тепловых сетей, в том числе 

качества тепловой изоляции 

(пункт 6 части 4 статьи 20 

Федерального закона о 

теплоснабжении) 

Разработанный в 

соответствии с подпунктом 5 

пункта 6 Правил N 511 

нормативно-технический 

документ об организации 

ремонтного производства, 

разработке ремонтной 

документации, 

планированию и подготовке 

к ремонту, выводу в ремонт и 

производству ремонта, а 

также приемке и оценке 

качества ремонта, а также 

акты приемки объектов 

теплоснабжения и 

теплопотребляющих 

установок из ремонта с 

приложением дефектных 

ведомостей (при наличии), 

протоколов испытаний и 

наладки, предусмотренные 

пунктом 15 Правил N 511, - в 

случае эксплуатации 

объектов, не являющихся 

ОПО, и (или) копии 

удостоверений 

(свидетельств) о качестве 

монтажа в случае 

выполнения мероприятий по 

строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации тепловых 

сетей - в случае эксплуатации 

ОПО 

(подпункт 9.3.14 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

нормативно-

технического документа 

по организации 

ремонтного 

производства, 

разработке ремонтной 

документации, 

планированию и 

подготовке к ремонту, 

выводу в ремонт и 

производству ремонта, а 

также приемке и оценке 

качества ремонта 

0,25 Ккач.строит Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.6 Обеспечивать надежное 

теплоснабжение 

потребителей (пункт 7 

части 4 статьи 20 

Документы, 

предусмотренные 

подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 

9.3.23 - 9.3.29 пункта 9 

Показатель обеспечения 

надежного 

теплоснабжения 

потребителей 

0,65 Кнадеж Кнадеж = Косвид * 0,01 

+ 

Кобслед * 0,05 + 

Кдым.труб * 0,05 + 
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Федерального закона о 

теплоснабжении) 

Правил Киспыт * 0,01 + 

Кгидр * 0,4 + 

Кшурф * 0,01 + 

Кочист.промыв * 0,4 + 

Кэлектр.сопр * 0,01 + 

Кнасос стан * 0,01 + 

Ктопл * 0,03 + 

Кматер * 0,01 + 

Кстрах * 0,01 

1.6.1 Копии паспортов паровых и 

(или) водогрейных котельных 

установок, центральных 

тепловых пунктов и 

оборудования, работающего 

под избыточным давлением, 

с отметками: 

о проведении технических 

освидетельствований, актов о 

проведении гидравлических 

испытаний с выводами об 

отсутствии выявленных 

дефектов, запрещающих 

эксплуатацию. Для 

оборудования, отработавшего 

установленный в 

технической документации 

организации-изготовителя 

или проектной документации 

срок службы, или при 

превышении количества 

циклов его нагрузки - 

сведения о 

зарегистрированных 

федеральным органом 

исполнительной власти в 

области промышленной 

безопасности заключениях 

экспертизы промышленной 

безопасности (для ОПО) в 

соответствии с частью 2 

статьи 7 Федерального закона 

о промышленной 

Показатель наличия 

паспортов паровых и 

(или) водогрейных 

котельных установок, 

центральных тепловых 

пунктов и оборудования, 

работающего под 

избыточным давлением 

с выводами о продлении 

срока эксплуатации 

0,01 Косвид Косвид = 

Косвид не ОПО * 0,5 + 

Косвид ОПО * 0,5 

  

1.6.1.1 Показатель наличия 

отметок в паспорте 

оборудования, не 

являющегося ОПО, о 

проведенном 

техническом 

освидетельствовании, 

гидравлическом 

испытании, техническом 

диагностировании, 

настройки 

предохранительных 

клапанов с выводами о 

продлении срока 

эксплуатации 

0,5 Косвид не ОПО Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.6.1.2 Показатель наличия 

отметок в паспорте 

оборудования о 

проведенных 

техническом 

освидетельствовании, 

0,5 Косвид ОПО Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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безопасности и заключениях 

о проведении технического 

диагностирования (для 

объектов, не являющихся 

ОПО) с выводами о 

продлении срока 

эксплуатации оборудования в 

соответствии с пунктом 27 

Правил N 511; о проверке 

плотности (герметичности), 

настройки и регулировки 

предохранительных клапанов 

(подпункт 9.3.15 пункта 9 

Правил) 

гидравлическом 

испытании, экспертизы 

промышленной 

безопасности, настройки 

и регулировки 

предохранительных 

клапанов с выводами о 

продлении срока 

эксплуатации 

1.6.2  Копии актов комплексного 

обследования, очередных и 

внеочередных осмотров 

зданий и сооружений 

объектов теплоснабжения, 

журналов, паспортов зданий 

и сооружений, определенных 

перечнем документации 

эксплуатирующей 

организации, в которые 

занесены результаты 

текущих осмотров в 

соответствии с пунктом 165 

Правил N 511 

(подпункт 9.3.16 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

актов комплексного 

обследования, 

очередных и 

внеочередных осмотров 

зданий и сооружений 

объектов 

теплоснабжения, 

журналов, паспортов 

зданий и сооружений, 

определенных перечнем 

документации 

эксплуатирующей 

организации, в которые 

занесены результаты 

текущих осмотров 

0,05 Кобслед Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.6.3 Копии актов и паспортов 

дымовых труб, в которых в 

соответствии с требованиями 

пункта 195 Правил N 511 

отражены результаты 

наблюдений за техническим 

состоянием дымовых труб, за 

осадкой фундаментов, 

мониторингом деформации, 

проверок вертикальности, 

инструментальной проверки 

Показатель наличия 

актов и паспортов 

дымовых труб, в 

которых отражены 

результаты наблюдений 

за техническим 

состоянием дымовых 

труб, за осадкой 

фундаментов, 

мониторингом 

деформации, проверок 

0,05 Кдым.труб Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

В случае если 

организация не 

владеет и не 

эксплуатирует 

источники 

теплоснабжения, 

Кдым.труб 

принимается 
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заземляющего контура, 

наблюдения за исправностью 

осветительной арматуры 

дымовых труб 

(подпункт 9.3.17 пункта 9 

Правил) 

вертикальности, 

инструментальной 

проверки заземляющего 

контура, наблюдения за 

исправностью 

осветительной арматуры 

дымовых труб 

равным 1. 

1.6.4 Акты (технические отчеты) о 

проведении испытаний 

тепловых сетей (в 

соответствии с графиком 

проведения испытаний, 

утвержденным 

руководителем (техническим 

руководителем) организации) 

на максимальную 

температуру, о проведении 

испытаний по определению 

тепловых потерь через 

тепловую изоляцию, о 

проведении испытания по 

определению гидравлических 

потерь трубопроводов 

водяных тепловых сетей в 

сроки, установленные 

пунктами 352, 355, 356 

Правил N 511 (подпункт 

9.3.18 пункта 9 Правил) 

Показатель наличия 

актов (технических 

отчетов) о проведении 

испытаний тепловых 

сетей (в соответствии с 

графиком проведения 

испытаний, 

утвержденным 

руководителем 

(техническим 

руководителем) 

организации) на 

максимальную 

температуру, о 

проведении испытаний 

по определению 

тепловых потерь через 

тепловую изоляцию, о 

проведении испытания 

по определению 

гидравлических потерь 

трубопроводов водяных 

тепловых сетей 

0,01 Киспыт Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

В случае если 

организация не 

владеет и не 

эксплуатирует 

тепловые сети, 

Киспыт принимается 

равным 1 

1.6.5  Акты проведения 

гидравлических испытаний 

на прочность и плотность 

трубопроводов тепловых 

сетей в соответствии с 

пунктом 26 и абзацем 

восьмым пункта 333 Правил 

N 511 

(подпункт 9.3.19 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

актов проведения 

гидравлических 

испытаний на прочность 

и плотность 

трубопроводов 

тепловых сетей 

0,4 Кгидр Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

В случае если на 

объекте оценки 

организация не 

эксплуатирует 

тепловые сети, Кгидр 

принимается 

равным 1 
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1.6.6 Документы, 

подтверждающие проведение 

мероприятий по контролю за 

состоянием подземных 

трубопроводов тепловой сети 

(за исключением 

неметаллических), 

проложенных в непроходных 

каналах, и при бесканальной 

прокладке, требования к 

проведению которых 

установлены пунктами 367 - 

369 Правил N 511 

(подпункт 9.3.20 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

документов, 

подтверждающих 

проведение 

мероприятий по 

контролю за состоянием 

подземных 

трубопроводов тепловой 

сети (за исключением 

неметаллических), 

проложенных в 

непроходных каналах, и 

при бесканальной 

прокладке 

0,01 Кшурф Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

В случае если 

организация не 

владеет и не 

эксплуатирует 

тепловые сети или 

тепловые сети 

проложены 

воздушной 

прокладкой или в 

проходном 

(полупроходном) 

канале, Кшурф 

принимается 

равным 1 

1.6.7 Акты о проведении очистки и 

промывки тепловых сетей, 

тепловых пунктов, 

требования к которым 

установлены пунктами 335 - 

337, абзацами шестым - 

восьмым пункта 404 и 

пунктом 412 Правил N 511 

(подпункт 9.3.21 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

актов о проведении 

очистки и тепловых 

сетей, тепловых пунктов 

0,4 Кочист.промыв Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.6.8 Акт измерений удельного 

электрического 

сопротивления грунта и 

потенциалов блуждающих 

токов в соответствии с 

требованиями пункта 364 

Правил N 511 

(подпункт 9.3.23 Пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

актов измерений 

удельного 

электрического 

сопротивления грунта и 

потенциалов 

блуждающих токов 

0,01 Кэлектр.сопр Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

В случае если на 

объекте оценки 

организация не 

эксплуатирует 

тепловые сети, 

Кэлектр.сопр 

принимается 

равным 1 

1.6.9 Акт опробования 

работоспособности 

Показатель наличия акта 

опробования 

0,01 Кнасос.стан Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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оборудования насосных 

станций, проведение 

которого установлено 

требованиями пункта 388 

Правил N 511 

(подпункт 9.3.24 Пункта 9 

Правил) 

работоспособности 

оборудования насосных 

станций 

1.6.10  Копии договора (договоров) 

(за исключением охраняемой 

законом тайны) поставки 

основного топлива, 

заключенного (заключенных) 

на срок не менее срока 

предстоящего отопительного 

периода, и копии 

документов, 

подтверждающих наличие 

фактических запасов 

основного и резервного 

(аварийного) топлива в 

объеме не менее 

утвержденного федеральным 

органом исполнительной 

власти или органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации нормативов 

запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 

в соответствии с Порядком 

определения нормативов 

запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 

(за исключением источников 

тепловой энергии, 

функционирующих в режиме 

комбинированной выработки 

электрической и тепловой 

энергии), утвержденным 

приказом Минэнерго России 

от 10 августа 2012 г. N 377 

<5> 

Показатель наличия 

запаса топлива не менее 

утвержденных 

нормативов запасов 

топлива 

0,03 Ктопл Ктопл = 

Кдогтопл * 0,5 + 

Кзапаст * 0,5 

  

1.6.10.

1 

Показатель наличия 

договора (договоров) 

поставки основного 

топлива, заключенного 

(заключенных) на срок 

не менее срока 

предстоящего 

отопительного периода 

0,5 Кдогтопл Кдогтопл = 1, если 

подтверждено 

наличие договоров 

Кдогтопл = 0, если не 

подтверждено 

наличие договоров 

  

1.6.10.

2 

Показатель 

подтверждения наличия 

запаса топлива не менее 

утвержденных 

нормативов запасов 

топлива 

0,5 Кзапаст Кзапаст = 1, если 

Запасфакт   

Запаснормат 

Кзапаст = 0, если 

Запасфакт < 

Запаснормат 

  

1.6.10.

2.1 

Фактический объем 

запаса топлива, тысячи 

тонн 

- Запасфакт Фактическое 

значение 

  

1.6.10.

2.2 

Утвержденный 

нормативный объем 

запаса топлива, тысячи 

тонн 

- Запаснормат Фактическое 

значение 
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(подпункт 9.3.25 пункта 9 

Правил) 

1.6.11 Утвержденный в 

соответствии с требованиями 

пункта 28 Правил N 511 

перечень запасов материалов, 

запорной арматуры, запасных 

частей, средств механизации 

для выполнения срочных 

внеплановых (аварийных) 

ремонтных работ, результаты 

последней проведенной 

инвентаризации запасов 

материалов, запорной 

арматуры, запасных частей, 

средств механизации для 

выполнения срочных 

внеплановых (аварийных) 

ремонтных работ, 

оформленные в соответствии 

с требованиями Положения 

по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской 

Федерации, утвержденного 

приказом Минфина России 

от 29 июля 1998 г. N 34н <6> 

(подпункт 9.3.26 Пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

запасов материалов, 

запорной арматуры, 

запасных частей, 

средств механизации 

0,01 Кматер 

инвент
матер

перечня

К
К

К


 

  

1.6.11.

1 

- Кинвент Количество запасов 

материалов, 

запорной арматуры, 

запасных частей, 

средств 

механизации для 

выполнения 

срочных 

внеплановых 

(аварийных) 

ремонтных работ 

согласно последней 

инвентаризации 

  

1.6.11.

2 

- Кперечня Количество запасов 

материалов, 

запорной арматуры, 

запасных частей, 

средств 

механизации для 

выполнения 

срочных 

внеплановых 

(аварийных) 

ремонтных работ 

согласно перечню 

  

1.6.12  В соответствии с 

требованиями части 1 статьи 

9 Федерального закона о 

промышленной безопасности 

копия лицензии или выписки 

из реестра лицензий 

Ростехнадзора, копия 

договора обязательного 

Показатель наличия 

лицензии Ростехнадзора 

и договора 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

0,01 Кстрах Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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страхования гражданской 

ответственности, 

заключенного в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации об 

обязательном страховании 

гражданской ответственности 

владельца опасного объекта 

за причинение вреда в 

результате аварии на опасном 

объекте. Требование не 

распространяется на объекты 

теплоснабжения 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти в 

сфере обороны, обеспечения 

безопасности, 

государственной охраны, 

внешней разведки, 

мобилизационной 

подготовки и мобилизации 

(подпункт 9.3.27 пункта 9 

Правил) 

1.7 Выполнять мероприятия по 

резервированию систем 

теплоснабжения, 

определенные 

утвержденной 

актуализированной схемой 

теплоснабжения и 

включенные в 

инвестиционную 

программу 

теплоснабжающей или 

теплосетевой организации 

(пункт 8 части 4 статьи 20 

Федерального закона о 

теплоснабжении) 

Разрешение на допуск в 

эксплуатацию и (или) 

временное разрешение на 

допуск в эксплуатацию на 

объекты теплоснабжения в 

соответствии с требованиями 

Правил выдачи разрешений 

на допуск в эксплуатацию 

энергопринимающих 

установок потребителей 

электрической энергии, 

объектов по производству 

электрической энергии, 

объектов электросетевого 

хозяйства, объектов 

теплоснабжения и 

теплопотребляющих 

Показатель наличия 

разрешения на допуск в 

эксплуатацию 

энергопринимающих 

установок потребителей 

электрической энергии, 

объектов по 

производству 

электрической энергии, 

объектов 

электросетевого 

хозяйства, объектов 

теплоснабжения и 

теплопотребляющих 

установок, построенных 

для реализации 

мероприятий по 

0,01 Крезерв Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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установок, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 30 января 2021 

г. N 85 <7>, построенных для 

реализации мероприятий по 

резервированию систем 

теплоснабжения в текущем 

отопительном периоде (в 

части мероприятий, 

определенных утвержденной 

актуализированной схемой 

теплоснабжения и 

включенных в 

инвестиционную программу 

теплоснабжающей или 

теплосетевой организации 

согласно части 8 статьи 20 и 

части 10 статьи 29 

Федерального закона о 

теплоснабжении) 

(подпункт 9.3.29 пункта 9 

Правил) 

резервированию систем 

теплоснабжения 

1.8 Иметь согласованный с 

органом местного 

самоуправления порядок 

(план) действий по 

ликвидации последствий 

аварийных ситуаций в 

сфере теплоснабжения 

(пункт 9 части 4 статьи 20 

Федерального закона о 

теплоснабжении) 

Утвержденный в 

соответствии с требованиями 

пункта 114 Правил N 511 и 

(или) Положения о 

разработке планов 

мероприятий по локализации 

и ликвидации последствий 

аварий на опасных 

производственных объектах, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 

2020 г. N 1437 <8>, порядок 

(план) действий по 

ликвидации последствий 

аварийных ситуаций в сфере 

теплоснабжения или 

предусмотренные пунктом 

Показатель наличия 

порядка (плана) 

действий по ликвидации 

последствий аварийных 

ситуаций в сфере 

теплоснабжения 

0,01 Кпорядок Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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386 Правил промышленной 

безопасности инструкции, 

устанавливающие действия 

работников в аварийных 

ситуациях (в том числе при 

аварии) 

2 Обеспечить выполнение в 

установленные сроки 

предписаний, влияющих на 

надежность работы в 

отопительный период, 

выданных федеральным 

органом исполнительной 

власти государственного 

энергетического надзора, 

федерального 

государственного надзора в 

области промышленной 

безопасности, 

федеральными органами 

исполнительной власти в 

сфере обороны, 

обеспечения безопасности, 

государственной охраны, 

внешней разведки, 

мобилизационной 

подготовки и мобилизации, 

исполнения наказаний (их 

подразделениями) (в 

случаях, предусмотренных 

пунктом 2 части 1 статьи 

4.1 Федерального закона о 

теплоснабжении и абзацем 

вторым пункта 2 статьи 5 

Федерального закона о 

промышленной 

безопасности, об 

устранении нарушений 

требований пунктов 26, 32, 

59, 60, 66, 117, абзацев 

первого - третьего пункта 

125, абзаца первого пункта 

Справка об отсутствии 

невыполненных в 

установленные сроки 

предписаний об устранении 

нарушений требований 

пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 

117, абзацев первого - 

третьего пункта 125, абзаца 

первого пункта 155, пунктов 

156, 157, 169, 170, абзаца 

первого пункта 201, пункта 

202, абзаца четвертого 

пункта 225, пунктов 249, 250, 

абзацев первого и второго 

пункта 251, пунктов 264, 265, 

306, 311, 312, 315 - 319, 

абзаца восьмого пункта 333, 

пунктов 348 - 350, 352, 355, 

356, 359, 375, абзацев 

четвертого и пятого пункта 

378, пункта 388, абзацев 

второго - четвертого, шестого 

- восьмого и десятого пункта 

404, пунктов 408, 412 Правил 

N 511 и пунктов 394, 396 - 

399, 403 Правил 

промышленной безопасности 

при использовании 

оборудования, работающего 

под избыточным давлением, 

влияющих на надежность 

работы в отопительный 

период, выданных 

федеральным органом 

исполнительной власти 

государственного 

Показатель выполнения 

предписаний, влияющих 

на надежность работы в 

отопительный период 

0,05 Кпредп Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

 Не 

заполняется 
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155, пунктов 156, 157, 169, 

170, абзаца первого пункта 

201, пункта 202, абзаца 

четвертого пункта 225, 

пунктов 249, 250, абзацев 

первого и второго пункта 

251, пунктов 264, 265, 306, 

311, 312, 315 - 319, абзаца 

восьмого пункта 333, 

пунктов 348 - 350, 352, 355, 

356, 359, 375, абзацев 

четвертого и пятого пункта 

378, пункта 388, абзацев 

второго - четвертого, 

шестого - восьмого и 

десятого пункта 404, 

пунктов 408, 412 Правил N 

511 и пунктов 394, 396 - 

399, 403 Правил 

промышленной 

безопасности 

(подпункт 9.2 пункта 9 

Правил) 

энергетического надзора, 

федерального 

государственного надзора в 

области промышленной 

безопасности, федеральными 

органами исполнительной 

власти в сфере обороны, 

обеспечения безопасности, 

государственной охраны, 

внешней разведки, 

мобилизационной 

подготовки и мобилизации, 

исполнения наказаний (их 

подразделениями) (в случаях, 

предусмотренных пунктом 2 

части 1 статьи 4.1 

Федерального закона о 

теплоснабжении и абзацем 

вторым пункта 2 статьи 5 

Федерального закона о 

промышленной 

безопасности) 

(подпункт 9.2 пункта 9 

Правил) 

3 Обеспечить выполнение 

плана подготовки к 

отопительному периоду, 

предусмотренного пунктом 

3 Правил 

(подпункт 9.3 пункта 9 

Правил) 

План подготовки к 

отопительному периоду 

(пункт 3 Правил) 

Показатель наличия 

утвержденного плана 

подготовки к 

отопительному периоду 

0,05 Кплан Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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Оценочный лист для потребителей тепловой энергии  

 

Приложение № 2 к Акту оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 / 2026 , наименование управляющей компании 

___________________________ . Оценочный лист объекта, расположенного по адресу: ______________________________________________  

                  

 

N п/п Обязательное требование Подтверждающий документ Показатель Вес 

показателя 

Наименование 

показателя 

Расчет показателей 

готовности 

(формула) 

Значение 

(заполняется 

комиссией) 

Замечание (в 

случае 

наличия, с 

указанием 

сроков 

устранения) 

   ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ Ипотр = Кзакон о тепл * 

0,85 + Кжил. фонд * 

0,06 + Кгаз * 0,02 + 

Кпредп * 0,05 + Кплан 

* 0,02 

  

1 Выполнить требования, 

установленные частью 6 

статьи 20 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. N 

190-ФЗ "О 

теплоснабжении" (далее - 

Федеральный закон о 

теплоснабжении) 

(подпункт 11.1 пункта 11 

Правил обеспечения 

готовности к 

отопительному периоду, 

утвержденных приказом 

Минэнерго России от 13 

ноября 2024 г. N 2234 

(далее - Правила): 

- Показатель выполнения 

требований 

Федерального закона о 

теплоснабжении 

0,85 Кзакон о тепл Кзакон о тепл = Кбезопасн 

* 0,8 + Крежим * 0,03 

+ Кзадолж * 0,15 + 

Кучет * 0,02 

  

1.1 Обеспечивать 

эксплуатацию 

теплопотребляющих 

установок в соответствии с 

Документы, 

предусмотренные 

подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 

пункта 11 Правил 

Показатель обеспечения 

эксплуатации 

теплопотребляющих 

установок в 

0,8 Кбезопасн Кбезопасн = Кпромыв * 

0,31 + Кгидр * 0,31 + 

Карм * 0,01 + Котв * 

0,01 + Киспыт * 0,31 + 
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требованиями 

безопасности в сфере 

теплоснабжения, 

установленными статьей 

23.2 Федерального закона о 

теплоснабжении (пункт 1 

части 6 статьи 20 

Федерального закона о 

теплоснабжении) 

соответствии с 

требованиями 

безопасности 

Кперечень * 0,01 + 

Кэкспл/произв.инстр * 0,01 

+ Кпаспорт.тепл.пункт * 

0,01 + Кшт * 0,01 + 

Крегул.темпер * 0,01 

1.1.1  Акты промывки 

теплопотребляющей 

установки, проведенной в 

присутствии представителя 

единой теплоснабжающей 

организации, в зону (зоны) 

деятельности которой входит 

система (системы) 

теплоснабжения, 

установленные требованиями 

пунктов 337 и 450 Правил 

технической эксплуатации 

объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих 

установок, утвержденных 

приказом Минэнерго России 

от 14 мая 2025 г. N 511 <1> 

(далее - Правила N 511) 

(подпункт 11.5.1 пункта 11 

Правил) 

Показатель наличия акта 

промывки 

теплопотребляющей 

установки 

0,31 Кпромыв Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.2 Акты о проведении наладки 

режимов потребления 

тепловой энергии и (или) 

теплоносителя (в том числе 

тепловых и гидравлических 

режимов) теплового пункта, 

внутридомовых сетей и 

теплопотребляющих 

установок, актов об 

установке и пломбировании 

дроссельных 

(ограничительных) устройств 

Показатель наличия 

актов о проведении 

наладки режимов 

потребления тепловой 

энергии и (или) 

теплоносителя 

0,31 Кгидр Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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во внутренних системах, 

включая элеваторы и шайбы 

на линиях рециркуляции 

горячего водоснабжения в 

соответствии с пунктом 447 

Правил N 511 

(подпункт 11.5.2 пункта 11 

Правил) 

1.1.3 Акт проверки (осмотра) 

запорной арматуры, в том 

числе в высших 

(воздушники) и низших 

точках трубопровода 

(спускники) и арматуры 

постоянного регулирования 

на предмет наличия и 

работоспособности, 

плотности (герметичности) 

сальниковых уплотнений, 

наличия теплоизоляции в 

соответствии с проектными 

решениями, наличия 

неповрежденных пломб, 

установленных 

теплоснабжающими и 

теплосетевыми 

организациями 

(подпункт 11.5.3 пункта 11 

Правил) 

Показатель наличия акта 

проверки (осмотра) 

запорной арматуры и 

арматуры постоянного 

регулирования 

0,01 Карм Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.4  Установленные пунктом 7 

Правил N 511 

организационно-

распорядительные 

документы организации о 

назначении ответственных 

лиц за безопасную 

эксплуатацию тепловых 

энергоустановок для 

объектов и (или) 

установленные пунктом 228 

Правил промышленной 

Показатель назначения 

ответственных лиц за 

безопасную 

эксплуатацию тепловых 

энергоустановок 

0,01 Котв Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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безопасности при 

использовании 

оборудования, работающего 

под избыточным давлением, 

утвержденных приказом 

Ростехнадзора от 15 декабря 

2020 г. N 536 <2> (далее - 

Правила промышленной 

безопасности), 

ответственных лиц за 

безопасную эксплуатацию 

оборудования под давлением 

и ответственных за 

осуществление 

производственного контроля 

при эксплуатации 

оборудования на опасных 

производственных объектах 

(далее - ОПО) 

(подпункт 11.5.4 пункта 11 

Правил) 

1.1.5 Акты о проведении 

испытаний на плотность и 

прочность (гидравлических 

испытаний) тепловых 

энергоустановок, включая 

трубопроводы тепловых 

сетей (при наличии) и 

участков тепловых вводов 

(до вводной запорной 

арматуры) в границах 

балансовой принадлежности, 

оборудования 

индивидуальных тепловых 

пунктов и внутренних систем 

теплопотребления в 

соответствии с требованиями 

пунктов 17, 26, абзацев 

шестого - восьмого пункта 

404 и пункта 412 Правил N 

511 и наличие записей о 

результатах проведенных 

Показатель наличия 

актов о проведении 

испытаний на плотность 

и прочность 

(гидравлических 

испытаний) тепловых 

энергоустановок, 

включая трубопроводы 

тепловых сетей (при 

наличии) и участков 

тепловых вводов 

0,31 Киспыт Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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испытаний в паспорте 

теплового пункта и (или) 

теплопотребляющих 

установок 

(подпункт 11.5.5 пункта 11 

Правил) 

1.1.6 Организационно-

распорядительные 

документы об утверждении 

перечня производственных 

инструкций для безопасной 

эксплуатации котлов и 

вспомогательного 

оборудования в случае 

эксплуатации ОПО, 

разработанного в 

соответствии с пунктом 278 

Правил промышленной 

безопасности, и (или) 

перечня документации 

эксплуатирующей 

организации для объектов, не 

являющихся ОПО, 

разработанного в 

соответствии с подпунктом 2 

пункта 6 Правил N 511 

(подпункт 11.5.6 пункта 11 

Правил) 

Показатель наличия 

перечня 

производственных 

инструкций для 

безопасной эксплуатации 

котлов и 

вспомогательного 

оборудования в случае 

эксплуатации ОПО 

0,01 Кперечень Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.7  Утвержденные в 

соответствии с требованиями 

пунктов 6 и 35 Правил N 511 

эксплуатационные 

инструкции объектов 

теплоснабжения и (или) 

производственные 

инструкции, разработанные в 

соответствии с пунктом 278 

Правил промышленной 

безопасности 

(подпункт 11.5.7 пункта 11 

Правил) 

Показатель наличия 

эксплуатационных 

инструкций объектов 

теплоснабжения и (или) 

производственных 

инструкций 

0,01 Кэкспл/произв.инстр Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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1.1.8 Паспорта тепловых пунктов 

или копии паспортов 

тепловых пунктов в 

соответствии с абзацем 

пятым пункта 29 и пунктом 

30 Правил N 511, а также 

проектно-техническая 

документация на здание 

(сооружение) в части 

внутренних систем 

теплоснабжения по 

теплопотребляющим 

установкам, установленным в 

здании (сооружении) 

(подпункт 11.5.8 пункта 11 

Правил) 

Показатель наличия 

паспортов тепловых 

пунктов и проектно-

технической 

документации на здание 

в части внутренних 

систем теплоснабжения 

по теплопотребляющим 

установкам 

0,01 Кпаспорт.тепл.пункт Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.9 Выписка из утвержденного 

штатного расписания, 

подтверждающая наличие 

персонала, осуществляющего 

функции эксплуатационной, 

диспетчерской и аварийной 

служб, или договоры на 

техническое обслуживание, 

энергосервисные контракты 

в случае привлечения 

специализированных 

организаций для 

эксплуатации оборудования 

(подпункт 11.5.9 пункта 11 

Правил) 

Показатель наличия 

персонала, 

осуществляющего 

функции 

эксплуатационной, 

диспетчерской и 

аварийной служб или 

договоров на 

техническое 

обслуживание, 

энергосервисных 

контрактов 

0,01 Кшт Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.10 Акты или документы, 

подтверждающие проверку 

работоспособности 

автоматических регуляторов 

температуры воды, 

подаваемой в системы 

горячего водоснабжения, а 

также проверку настроечных 

характеристик и установок 

систем регулирования и 

Показатель наличия 

актов или документов, 

подтверждающих 

работоспособность 

автоматических 

регуляторов 

температуры воды 

0,01 Крегул.темпер Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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(или) регуляторов 

температуры и давления 

теплоносителя на системы 

отопления и воды на системы 

горячего водоснабжения, 

ограничения расхода сетевой 

воды через тепловой пункт в 

соответствии с пунктами 395 

и 448 Правил N 511 

(подпункт 11.5.10 пункта 11 

Правил) 

1.2 Обеспечивать готовность к 

соблюдению указанного в 

договоре теплоснабжения 

режима потребления 

тепловой энергии (пункт 2 

части 6 статьи 20 

Федерального закона о 

теплоснабжении) 

Документы, 

предусмотренные 

подпунктами 11.5.11, 11.5.19 

пункта 11 Правил 

Показатель обеспечения 

соблюдения указанного в 

договоре 

теплоснабжения режима 

потребления тепловой 

энергии 

0,03 Крежим Крежим = Кврез * 0,5 + 

Ктех.готов * 0,5 

  

1.2.1 Акты осмотра объектов 

теплоснабжения и 

теплопотребляющих 

установок на предмет 

наличия 

несанкционированных врезок 

для разбора сетевой воды или 

потребления тепловой 

энергии на 

теплопотребляющих 

энергоустановках или для 

переключения закрытой 

системы теплоснабжения на 

открытую систему 

теплоснабжения с разбором 

сетевой воды или 

отступлений от проектного 

решения 

(подпункт 11.5.11 пункта 11 

Правил) 

Показатель наличия 

актов осмотра объектов 

теплоснабжения и 

теплопотребляющих 

установок на предмет 

наличия 

несанкционированных 

врезок 

0,5 Кврез Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.2.2 Подписанный 

представителем 

теплоснабжающей 

Показатель наличия 

актов проверки 

технической готовности 

0,5 Ктех.готов Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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организации и 

уполномоченным 

представителем потребителя 

тепловой энергии акт 

проверки технической 

готовности 

теплопотребляющей 

установки объекта к 

отопительному периоду, 

составленный по результатам 

анализа документов и 

визуального осмотра, с 

указанием выявленных 

замечаний, 

свидетельствующих о 

несоблюдении потребителем 

требований безопасной 

эксплуатации 

теплопотребляющих 

установок и (или) 

невыполнении мероприятий, 

обеспечивающих 

соблюдение указанного в 

договоре теплоснабжения 

или предусмотренного 

нормативными актами 

режима потребления 

тепловой энергии 

(подпункт 11.5.19 пункта 11 

Правил) 

теплопотребляющей 

установки объекта к 

отопительному периоду 

1.3 Обеспечивать отсутствие 

задолженности за 

поставленные тепловую 

энергию (мощность), 

теплоноситель (пункт 3 

части 6 статьи 20 

Федерального закона о 

теплоснабжении) 

Документы, 

предусмотренные 

подпунктами 11.5.12, 11.5.13 

пункта 11 Правил 

Показатель отсутствия 

задолженности за 

поставленные тепловую 

энергию 

0,15 Кзадолж Кзадолж = Кдоговор * 

0,05 + Ксвер * 0,95 

  

1.3.1 Копии заключенных 

договоров теплоснабжения и 

(или) договоров оказания 

услуг по поддержанию 

резервной тепловой 

мощности 

(подпункт 11.5.12 пункта 11 

Показатель наличия 

заключенных договоров 

теплоснабжения и (или) 

договоров оказания 

услуг по поддержанию 

резервной тепловой 

мощности 

0,05 Кдоговор Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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Правил) 

1.3.2 Акт сверки расчетов за 

поставленные тепловую 

энергию (мощность), 

теплоноситель, горячую 

воду, оказание услуг по 

поддержанию резервной 

тепловой мощности по 

состоянию на дату проверки, 

подтверждающий отсутствие 

задолженности, либо 

подписанное сторонами 

соглашение, 

подтверждающее 

урегулирование с 

теплоснабжающей 

организацией порядка 

погашения всей 

существующей 

задолженности 

(подпункт 11.5.13 пункта 11 

Правил) 

Показатель отсутствия 

задолженности либо 

подписанное сторонами 

соглашение, 

подтверждающее 

урегулирование с 

теплоснабжающей 

организацией порядка 

погашения всей 

существующей 

задолженности 

0,95 Ксвер Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.4 Организовывать 

коммерческий учет 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

соответствии с 

требованиями, 

установленными статьей 19 

Закона о теплоснабжении 

(пункт 4 части 6 статьи 20 

Федерального закона о 

теплоснабжении) 

Документы, 

предусмотренные 

подпунктами 11.5.14, 11.5.15 

пункта 11 Правил 

Показатель организации 

коммерческого учета 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

0,02 Кучет Кучет = Кпровер.уз.уч * 

0,5 + Кпровер.кип * 0,5 

  

1.4.1 Акты периодической 

проверки узла учета, 

составленные в соответствии 

с пунктом 73 Правил 

коммерческого учета, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 

г. N 1034, акты 

разграничения балансовой 

принадлежности 

(подпункт 11.5.14 пункта 11 

Правил) 

Показатель наличия акта 

проверки узла учета 

0,5 Кпровер.уз.уч Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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1.4.2 Акты проверки контрольно-

измерительных приборов в 

тепловом пункте с указанием 

заводских номеров, отметки 

о наличии паспортов 

контрольно-измерительных 

приборов 

(подпункт 11.5.15 пункта 11 

Правил) 

Показатель наличия 

актов проверки 

контрольно-

измерительных приборов 

в тепловом пункте 

0,5 Кпровер.кип Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

2 В случае эксплуатации 

жилищного фонда 

обеспечить выполнение 

требований Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда, 

утвержденных 

постановлением Госстроя 

Российской Федерации от 

27 сентября 2003 г. N 170 

<3> (далее - Правила и 

нормы технической 

эксплуатации жилищного 

фонда) 

(подпункт 11.2 пункта 11 

Правил) 

Документы, 

предусмотренные 

подпунктами 11.5.16, 11.5.17 

пункта 11 Правил 

Показатель выполнения 

Правил и норм 

технической 

эксплуатации 

жилищного фонда 

0,06 Кжил.фонд Кжил.фонд = Кконтур * 

0,7 + Кдезинф * 0,3 

  

2.1 

Акт выполненных работ по 

подготовке к отопительному 

периоду теплового контура 

здания в соответствии с 

требованиями пункта 2.6.10 

Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного 

фонда 

(подпункт 11.5.16 пункта 11 

Правил) 

Показатель выполнения 

работ по подготовке к 

отопительному периоду 

теплового контура 

здания 

0,7 Кконтур Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

2.2 

Акты о проведении 

дезинфекции систем 

теплопотребления с 

открытой схемой 

теплоснабжения и горячего 

водоснабжения в 

соответствии с пунктом 

5.2.10 Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда, 

санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) 

безвредности для человека 

Показатель наличия 

актов о проведении 

дезинфекции систем 

теплопотребления с 

открытой схемой 

теплоснабжения и 

горячего водоснабжения 

актов о результатах 

отбора проб воды из 

системы 

0,3 Кдезинф Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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факторов среды обитания", 

утвержденными 

постановлением Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 <4> (далее 

- СанПиН 1.2.3685-21), и 

акты о результатах отбора 

проб воды из системы на 

соответствие требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21, 

оформленные 

аккредитованной 

лабораторией 

(подпункт 11.5.17 пункта 11 

Правил) 

3 Обеспечить выполнение 

требования, 

предусмотренного пунктом 

11 Правил пользования 

газом и предоставления 

услуг по газоснабжению в 

Российской Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 17 мая 2002 

г. N 317, в части 

обеспечения безопасности 

при использовании и 

содержании 

внутридомового и 

внутриквартирного 

газового оборудования при 

предоставлении 

коммунальной услуги по 

газоснабжению 

(подпункт 11.3 пункта 11 

Правил) 

Для лиц, указанных в 

подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 

Правил, - копия акта 

обследования дымовых и 

вентиляционных каналов 

многоквартирных домов 

перед отопительным 

периодом, копия 

действующего договора о 

техническом обслуживании и 

ремонте внутридомового 

газового оборудования в 

многоквартирном доме 

(подпункт 11.5.18 пункта 11 

Правил) 

Показатель обеспечения 

безопасности при 

использовании и 

содержании 

внутридомового и 

внутриквартирного 

газового оборудования 

при предоставлении 

коммунальной услуги по 

газоснабжению 

0,02 Кгаз Кгаз =-Кдым.вент * 0,5 + 

Кдогов.тех.обсл * 0,5 

  

3.1 Показатель наличия акта 

обследования дымовых и 

вентиляционных каналов 

многоквартирных домов 

перед отопительным 

периодом 

0,5 Кдым.вент Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

3.2 Показатель наличия 

действующего договора 

о техническом 

обслуживании и ремонте 

внутридомового газового 

оборудования в 

многоквартирном доме 

0,5 Кдогов.тех.обсл Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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4 Обеспечить выполнение в 

установленные сроки 

предписаний, влияющих на 

надежность работы в 

отопительный период, 

выданных федеральным 

органом исполнительной 

власти государственного 

энергетического надзора, 

федерального 

государственного надзора в 

области промышленной 

безопасности, 

федеральными органами 

исполнительной власти в 

сфере обороны, 

обеспечения безопасности, 

государственной охраны, 

внешней разведки, 

мобилизационной 

подготовки и мобилизации, 

исполнения наказаний (их 

подразделениями) (в 

случаях, предусмотренных 

пунктом 2 части 1 статьи 

4.1 Федерального закона о 

теплоснабжении 

Федерального закона от 21 

июля 1997 г. N 116-ФЗ "О 

промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов" (далее - 

Федеральный закон о 

промышленной 

безопасности), об 

устранении нарушений 

требований пунктов 6, 32, 

35, 59, 60, 66, абзаца 

первого пункта 155, 

пунктов 156, 157, 337, 375, 

393, абзацев второго - 

четвертого, шестого - 

Справка, представленная 

федеральным органом 

исполнительной власти 

государственного 

энергетического надзора, 

федерального 

государственного надзора в 

области промышленной 

безопасности, федеральными 

органами исполнительной 

власти в сфере обороны, 

обеспечения безопасности, 

государственной охраны, 

внешней разведки, 

мобилизационной 

подготовки и мобилизации, 

исполнения наказаний (их 

подразделениями) (в случаях, 

предусмотренных пунктом 2 

части 1 статьи 4.1 

Федерального закона о 

теплоснабжении и абзацем 

вторым пункта 2 статьи 5 

Федерального закона о 

промышленной 

безопасности), в комиссию 

по оценке готовности к 

отопительному периоду 

(подпункт 11.4 пункта 11 

Правил) 

Показатель выполнения 

предписаний, влияющих 

на надежность работы в 

отопительный период 

0,05 Кпредп Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

 Не 

заполняется 
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восьмого и десятого пункта 

404, пунктов 408, 409, 412, 

435 - 439, 446 - 448, 450 

Правил N 511, пунктов 394, 

396 - 399, 403 Правил 

промышленной 

безопасности 

(подпункт 11.4 пункта 11 

Правил) 

5 Обеспечить выполнение 

плана подготовки к 

отопительному периоду, 

предусмотренного пунктом 

3 Правил 

(подпункт 11.5 пункта 11 

Правил) 

План подготовки к 

отопительному периоду 

(пункт 3 Правил) 

Показатель наличия 

утвержденного плана 

подготовки к 

отопительному периоду 

0,02 Кплан Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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Оценочный лист для владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями 

Приложение № 3 к Акту оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026.  

 

N п/п Обязательное требование Подтверждающий документ Показатель Вес 

показателя 

Наименование 

показателя 

Расчет показателей 

готовности (формула) 

Значение 

(заполняется 

комиссией) 

Замечание (в 

случае 

наличия, с 

указанием 

сроков 

устранения) 

   

ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ 

Иэкс-тсо = 

Кзакон о тепл * 0,9 + 

Кпредп * 0,05 + 

Кплан * 0,05 

  

1 Выполнить требования, 

установленные пунктами 

1 - 4, 6, 7, 9 части 4 статьи 

20 Федерального закона 

от 27 июля 2010 г. N 190-

ФЗ "О теплоснабжении" 

(далее - Федеральный 

закон о теплоснабжении) 

(пункт 10 Правил 

обеспечения готовности к 

отопительному периоду, 

утвержденных приказом 

Минэнерго России от 13 

ноября 2024 г. N 2234 

(далее - Правила): 

- Показатель выполнения 

требований 

Федерального закона о 

теплоснабжении 

0,9 Кзакон о тепл Кзакон о тепл = 

Кфунк * 0,05 + 

Крежим.налад * 0,01 + 

Ккачест * 0,01 + 

Ккач.строит * 0,3 + 

Кнадеж * 0,62 + 

Кпорядок * 0,01 

  

1.1 Обеспечивать 

функционирование 

эксплуатационной, 

диспетчерской и 

аварийной служб (пункт 1 

части 4 статьи 20 

Федерального закона о 

теплоснабжении) 

Документы, 

предусмотренные 

подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 

9.3.8 пункта 9 Правил 

Показатель обеспечения 

функционирования 

эксплуатационной, 

диспетчерской и 

аварийной служб 

0,05 Кфункц Кфункц = Кшт * 0,1 + 

Кдисп * 0,1 + 

Кперечень * 0,1 + 

Кэксп/произв.инстр * 0,1 + 

Кзнаний * 0,1 + 

Кобуч * 0,1 + 

Котв * 0,1 + 

Кохр.труда * 0,15 + 

Ктрен * 0,15 
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1.1.1 Выписка из утвержденного 

штатного расписания, 

подтверждающая наличие 

персонала, 

осуществляющего функции 

эксплуатационной, 

диспетчерской и аварийной 

служб, или договоры на 

техническое обслуживание, 

энергосервисные контракты 

в случае привлечения 

специализированных 

организаций для 

эксплуатации оборудования 

(подпункт 9.3.1 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

персонала, 

осуществляющего 

функции 

эксплуатационной, 

диспетчерской и 

аварийной служб или 

договоров на 

техническое 

обслуживание, 

энергосервисных 

контрактов 

0,1 Кшт Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.2  Утвержденное положение о 

диспетчерской службе или 

распорядительный документ 

организации о назначении 

ответственного за 

диспетчерское управление в 

соответствии с 

требованиями главы V 

Правил технической 

эксплуатации объектов 

теплоснабжения и 

теплопотребляющих 

установок, утвержденных 

приказом Минэнерго России 

от 14 мая 2025 г. N 511 <1> 

(далее - Правила N 511) 

(подпункт 9.3.3 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

положение о 

диспетчерской службе 

или распорядительный 

документ организации о 

назначении 

ответственного за 

диспетчерское 

управление 

0,1 Кдисп Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.3 Организационно-

распорядительные 

документы об утверждении 

перечня производственных 

инструкций для безопасной 

эксплуатации котлов и 

вспомогательного 

Показатель наличия 

перечня 

производственных 

инструкций для 

безопасной 

эксплуатации котлов и 

вспомогательного 

0,1 Кперечень Кперечень = 

КпереченьОПО * 0,5 + 

Кперечень неОПО * 0,5 
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оборудования в случае 

эксплуатации опасных 

производственных объектов 

(далее - ОПО), 

разработанного в 

соответствии с пунктом 278 

Правил промышленной 

безопасности при 

использовании 

оборудования, работающего 

под избыточным давлением, 

утвержденных приказом 

Ростехнадзора от 15 декабря 

2020 г. N 536 <2> (далее - 

Правила промышленной 

безопасности), и (или) 

перечня документации 

эксплуатирующей 

организации для объектов, 

не являющихся ОПО, 

разработанного в 

соответствии с подпунктом 

2 пункта 6 Правил N 511 

(подпункт 9.3.4 пункта 9 

Правил) 

оборудования 

1.1.3.1 Показатель наличия 

перечня 

производственных 

инструкций для 

безопасной 

эксплуатации котлов и 

вспомогательного 

оборудования в случае 

эксплуатации ОПО 

0,5 КпереченьОПО Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.3.2 Показатель наличия 

перечня документации 

эксплуатирующей 

организации для 

объектов, не 

являющихся ОПО 

0,5 Кперечень неОПО Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.4  Утвержденные в 

соответствии с 

требованиями пунктов 35 и 

38 Правил N 511 

эксплуатационные 

инструкции объектов 

теплоснабжения и (или) 

производственные 

инструкции, разработанные 

в соответствии с пунктами 

278, 363 и 364 Правил 

промышленной 

безопасности 

(подпункт 9.3.5 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

эксплуатационных 

инструкций объектов 

теплоснабжения и (или) 

производственных 

инструкций 

0,1 Кэкспл/произв.инстр Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.5 Копии удостоверений о Показатель наличия 0,1 Кзнаний Кзнаний =   
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проверке знаний или 

журнала проверки знаний, 

протоколов проверки 

знаний, предусмотренных 

пунктами 43 - 45 Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок 

потребителей электрической 

энергии, утвержденных 

приказом Минэнерго России 

от 12 августа 2022 г. N 811 

<3> (далее - Правила 

технической эксплуатации 

электроустановок 

потребителей), пунктами 70, 

71 Правил N 511, и (или) 

копии удостоверений о 

допуске к самостоятельной 

работе обслуживающего 

персонала или протоколов 

проверки знаний в области 

промышленной 

безопасности работников и 

руководителей, 

предусмотренные пунктом 

238 Правил промышленной 

безопасности, в случае 

эксплуатации ОПО 

(подпункт 9.3.6 пункта 9 

Правил) 

удостоверений проверки 

знаний или журнала 

проверки знаний, 

протоколов проверки 

знаний и (или) копии 

удостоверений о 

допуске к 

самостоятельной работе 

обслуживающего 

персонала или 

протоколов проверки 

знаний в области 

промышленной 

безопасности 

работников и 

руководителей 

Кпров зн не ОПО * 0,5 + 

Кпров зн ОПО * 0,5 

1.1.5.1 Показатель наличия 

удостоверений о 

проверке знаний 

работников 

эксплуатирующей 

организации или 

записей журнала 

проверки знаний, 

протоколов проверки 

знаний, удостоверений о 

проверке знаний или 

журнала проверки 

знаний Правил 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей 

0,5 Кпров зн не ОПО Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.5.2 Показатель наличия 

удостоверений о 

допуске к 

самостоятельной работе 

обслуживающего 

персонала или 

протоколов проверки 

знаний в области 

0,5 Кпров зн ОПО Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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промышленной 

безопасности 

работников и 

руководителей, 

предусмотренных 

Правилами 

промышленной 

безопасности, в случае 

эксплуатации ОПО 

1.1.6  Копии документов, 

подтверждающих 

проведение обучения 

работников действиям в 

случае аварии или 

инцидента на опасном 

производственном объекте, 

в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 21 

июля 1997 г. N 116-ФЗ "О 

промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов" (далее - 

Федеральный закон о 

промышленной 

безопасности) 

(подпункт 9.3.7 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

документов, 

подтверждающих 

проведение обучения 

работников действиям в 

случае аварии или 

инцидента на опасном 

производственном 

объекте 

0,1 Кобуч Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.7 Организационно-

распорядительные 

документы организации о 

назначении ответственных 

лиц за безопасную 

эксплуатацию тепловых 

энергоустановок для 

объектов, не отнесенных к 

ОПО, определенные 

пунктом 7 Правил N 511, и 

(или) ответственных лиц за 

безопасную эксплуатацию 

оборудования, работающего 

Показатель наличия 

организационно-

распорядительных 

документов организации 

о назначении 

ответственных лиц за 

тепловые 

энергоустановки и (или) 

ответственных лиц за 

безопасную 

эксплуатацию 

оборудования под 

давлением и 

0,1 Котв Котв = Котв неОПО * 0,5 + 

Котв ОПО * 0,5 
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под избыточным давлением, 

и ответственных за 

осуществление 

производственного контроля 

при эксплуатации 

оборудования, отнесенного 

к ОПО, определенные 

пунктом 228 Правил 

промышленной 

безопасности 

(подпункт 9.3.8 пункта 9 

Правил) 

ответственных за 

осуществление 

производственного 

контроля при 

эксплуатации 

оборудования на ОПО 

1.1.7.1 Показатель наличия 

организационно-

распорядительных 

документов организации 

о назначении 

ответственных лиц за 

безопасную 

эксплуатацию тепловых 

энергоустановок для 

объектов, не отнесенных 

к ОПО 

0,5 Котв неОПО Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.7.2 Показатель наличия 

организационно-

распорядительных 

документов организации 

о назначении 

ответственных лиц за 

безопасную 

эксплуатацию 

оборудования под 

давлением и 

ответственных за 

осуществление 

производственного 

контроля при 

эксплуатации 

оборудования на ОПО 

0,5 Котв ОПО Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.1.8  Утвержденные инструкции 

по охране труда, 

утвержденный порядок 

производства работ 

повышенной опасности и 

оформления наряда-допуска, 

утвержденный перечень 

Показатель наличия 

утвержденных 

инструкций по охране 

труда, утвержденных 

порядков производства 

работ повышенной 

опасности и 

0,15 Кохр.труда Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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работ, выполняемых по 

нарядам-допускам в 

соответствии с 

требованиями Правил по 

охране труда при 

эксплуатации объектов 

теплоснабжения и 

теплопотребляющих 

установок, утвержденных 

приказом Минтруда России 

от 17 декабря 2020 г. N 924н 

<4> 

(подпункт 9.3.9 пункта 9 

Правил) 

оформлений нарядов-

допусков, 

утвержденного перечня 

работ, выполняемых по 

нарядам-допускам 

1.1.9 Копии утвержденных в 

соответствии с пунктами 95, 

97 Правил N 511 и с 

пунктом 236 Правил 

промышленной 

безопасности программ 

противоаварийных 

тренировок, журналов, 

подтверждающих 

проведение тренировок 

согласно утвержденной 

программе 

противоаварийных 

тренировок 

(подпункт 9.3.10 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

программ 

противоаварийных 

тренировок, журналов, 

подтверждающих 

проведение тренировок 

согласно утвержденной 

программе 

противоаварийных 

тренировок 

0,15 Ктрен Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.2 Проводить наладку 

принадлежащих им 

тепловых сетей (пункт 2 

части 4 статьи 20 

Федерального закона о 

теплоснабжении) и 

осуществлять контроль за 

режимами потребления 

тепловой энергии (пункт 3 

части 4 статьи 20 

Документы, 

предусмотренные 

подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 

пункта 9 Правил 

Показатель проведения 

наладки тепловых сетей 

и контроля за режимами 

потребления тепловой 

энергии 

0,01 Крежим.налад Крежим.налад = 

Ктемп.граф * 0,5 + 

Крежим.карт * 0,5 

  

1.2.1 Разработанные и 

утвержденные в 

установленном порядке 

температурные графики, 

гидравлические режимы 

Показатель наличия 

температурных 

графиков, 

гидравлических 

режимов работы 

0,5 Ктемп.граф Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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Федерального закона о 

теплоснабжении) 

работы системы 

теплоснабжения на 

предстоящий отопительный 

период, разработанные в 

соответствии с абзацами 

первым - третьим пункта 

125 Правил N 511, а также 

копии эксплуатационных 

инструкций по ведению и 

контролю режимов работы 

системы теплоснабжения 

(подпункт 9.3.11 пункта 9 

Правил) 

системы 

теплоснабжения 

1.2.2 Технические отчеты о 

проведении режимно-

наладочных испытаний 

объектов теплоснабжения, 

утвержденные режимные 

карты, требования к 

которым установлены 

пунктами 32, 249, 250, 

абзацами первым и вторым 

пункта 251, пунктами 294, 

295 и 447 Правил N 511 

(подпункт 9.3.22 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

технических отчетов о 

проведении режимно-

наладочных испытаний 

объектов 

теплоснабжения, 

утвержденных 

режимных карт 

0,5 Крежим.карт Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.3 Обеспечивать качество 

теплоносителей (пункт 4 

части 4 статьи 20 

Федерального закона о 

теплоснабжении) 

Копии утвержденной 

инструкции по эксплуатации 

установок для докотловой 

обработки воды (если 

предусмотрены проектной 

документацией объектов 

теплоснабжения) и 

инструкции по ведению 

водно-химического режима, 

включающей режимные 

карты, утвержденный 

график химконтроля за 

водно-химическим режимом 

котельных и тепловых 

сетей, разработанный в 

Показатель обеспечения 

качества 

теплоносителей 

0,01 Ккачест Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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соответствии с 

требованиями пунктов 276, 

279 Правил N 511, пункта 

278 Правил промышленной 

безопасности 

(подпункт 9.3.12 пункта 9 

Правил) 

1.4 Обеспечивать проверку 

качества строительства, 

реконструкции и (или) 

модернизации 

принадлежащих 

теплоснабжающим, 

теплосетевым 

организациям тепловых 

сетей, в том числе 

качества тепловой 

изоляции (пункт 6 части 4 

статьи 20 Федерального 

закона о теплоснабжении) 

Разработанный в 

соответствии с подпунктом 

5 пункта 6 Правил N 511 

нормативно-технический 

документ об организации 

ремонтного производства, 

разработке ремонтной 

документации, 

планированию и подготовке 

к ремонту, выводу в ремонт 

и производству ремонта, а 

также приемке и оценке 

качества ремонта, а также 

акты приемки объектов 

теплоснабжения и 

теплопотребляющих 

установок из ремонта с 

приложением дефектных 

ведомостей (при наличии), 

протоколов испытаний и 

наладки, предусмотренные 

пунктом 15 Правил N 511, - 

в случае эксплуатации 

объектов, не являющихся 

ОПО, и (или) копии 

удостоверений 

(свидетельств) о качестве 

монтажа в случае 

выполнения мероприятий по 

строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации тепловых 

сетей - в случае 

эксплуатации ОПО 

(подпункт 9.3.14 пункта 9 

Показатель наличия 

нормативно-

технического документа 

по организации 

ремонтного 

производства, 

разработке ремонтной 

документации, 

планированию и 

подготовке к ремонту, 

выводу в ремонт и 

производству ремонта, а 

также приемке и оценке 

качества ремонта 

0,3 Ккач.строит Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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Правил) 

1.5 Обеспечивать надежное 

теплоснабжение 

потребителей (пункт 7 

части 4 статьи 20 

Федерального закона о 

теплоснабжении) 

Документы, 

предусмотренные 

подпунктами 9.3.15, 9.3.16, 

9.3.18 - 9.3.28 пункта 9 

Правил 

Показатель обеспечения 

надежного 

теплоснабжения 

потребителей 

0,62 Кнадеж Кнадеж = 

Косвид * 0,01 + 

Кобслед * 0,05 + 

Киспыт * 0,05 + 

Кгидр * 0,4 + 

Кшурф * 0,02 + 

Кочист.промыв * 0,4 + 

Кэлектр.сопр * 0,01 + 

Кнасос стан * 0,01 + 

Кматер * 0,04 + 

Кстрах * 0,01 

  

1.5.1 Копии паспортов паровых и 

(или) водогрейных 

котельных установок, 

центральных тепловых 

пунктов и оборудования, 

работающего под 

избыточным давлением, с 

отметками: 

о проведении технических 

освидетельствований, актов 

о проведении 

гидравлических испытаний 

с выводами об отсутствии 

выявленных дефектов, 

запрещающих 

эксплуатацию. Для 

оборудования, 

отработавшего 

установленный в 

технической документации 

организации-изготовителя 

или проектной 

документации срок службы, 

или при превышении 

количества циклов его 

нагрузки - сведения о 

зарегистрированных 

федеральным органом 

Показатель наличия 

паспортов паровых и 

(или) водогрейных 

котельных установок, 

центральных тепловых 

пунктов и 

оборудования, 

работающего под 

избыточным давлением 

с выводами о продлении 

срока эксплуатации 

оборудования 

0,01 Косвид Косвид = 

Косвид не ОПО * 0,5 + 

Косвид ОПО * 0,5 

  

1.5.1.1 Показатель наличия 

отметок в паспорте 

оборудования, не 

являющегося ОПО, о 

проведенном 

техническом 

освидетельствовании, 

гидравлическом 

испытании, техническом 

диагностировании, 

настройки 

предохранительных 

клапанов с выводами о 

продлении срока 

эксплуатации 

оборудования 

0,5 Косвид не ОПО Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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1.5.1.2 исполнительной власти в 

области промышленной 

безопасности заключениях 

экспертизы промышленной 

безопасности (для ОПО) в 

соответствии с частью 2 

статьи 7 Федерального 

закона о промышленной 

безопасности и заключениях 

о проведении технического 

диагностирования (для 

объектов, не являющихся 

ОПО) с выводами о 

продлении срока 

эксплуатации оборудования 

в соответствии с пунктом 27 

Правил N 511; о проверке 

плотности (герметичности), 

настройки и регулировки 

предохранительных 

клапанов 

(подпункт 9.3.15 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

отметок в паспорте 

оборудования о 

проведенных 

техническом 

освидетельствовании, 

гидравлическом 

испытании, экспертизы 

промышленной 

безопасности, настройки 

и регулировки 

предохранительных 

клапанов с выводами о 

продлении срока 

эксплуатации 

оборудования 

0,5 Косвид ОПО Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.5.2  Копии актов комплексного 

обследования, очередных и 

внеочередных осмотров 

зданий и сооружений 

объектов теплоснабжения, 

журналов, паспортов зданий 

и сооружений, 

определенных перечнем 

документации 

эксплуатирующей 

организации, в которые 

занесены результаты 

текущих осмотров в 

соответствии с пунктом 165 

Правил N 511 

(подпункт 9.3.16 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

актов комплексного 

обследования, 

очередных и 

внеочередных осмотров 

зданий и сооружений 

объектов 

теплоснабжения, 

журналов, паспортов 

зданий и сооружений, 

определенных перечнем 

документации 

эксплуатирующей 

организации, в которые 

занесены результаты 

текущих осмотров 

0,05 Кобслед Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.5.3 Акты (технические отчеты) Показатель наличия 0,05 Киспыт Наличие - 1   
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о проведении испытаний 

тепловых сетей 

(в соответствии с графиком 

проведения испытаний, 

утвержденным 

руководителем 

(техническим 

руководителем) 

организации) на 

максимальную температуру, 

о проведении испытаний по 

определению тепловых 

потерь через тепловую 

изоляцию, о проведении 

испытания по определению 

гидравлических потерь 

трубопроводов водяных 

тепловых сетей в сроки, 

установленные пунктами 

352, 355 - 356 Правил N 511 

(подпункт 9.3.18 пункта 9 

Правил) 

актов (технических 

отчетов) о проведении 

испытаний тепловых 

сетей (в соответствии с 

графиком проведения 

испытаний, 

утвержденным 

руководителем 

(техническим 

руководителем) 

организации) на 

максимальную 

температуру, о 

проведении испытаний 

по определению 

тепловых потерь через 

тепловую изоляцию, о 

проведении испытания 

по определению 

гидравлических потерь 

трубопроводов водяных 

тепловых сетей 

Отсутствие - 0 

1.5.4 Акты проведения 

гидравлических испытаний 

на прочность и плотность 

трубопроводов тепловых 

сетей в соответствии с 

пунктом 26 и абзацем 

восьмым пункта 333 Правил 

N 511 

(подпункт 9.3.19 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

актов проведения 

гидравлических 

испытаний на прочность 

и плотность 

трубопроводов 

тепловых сетей 

0,4 Кгидр Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.5.5  Документы, 

подтверждающие 

проведение мероприятий по 

контролю за состоянием 

подземных трубопроводов 

тепловой сети (за 

исключением 

неметаллических), 

проложенных в 

Показатель наличия 

документов, 

подтверждающих 

проведение 

мероприятий по 

контролю за состоянием 

подземных 

трубопроводов тепловой 

сети (за исключением 

0,02 Кшурф Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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непроходных каналах, и при 

бесканальной прокладке, 

требования к проведению 

которых установлены 

пунктами 367 - 369 Правил 

N 511 

(подпункт 9.3.20 пункта 9 

Правил) 

неметаллических), 

проложенных в 

непроходных каналах, и 

при бесканальной 

прокладке 

1.5.6 Акты о проведении очистки 

и промывки тепловых сетей, 

тепловых пунктов, 

требования к которым 

установлены пунктами 335 - 

337, абзацами шестым - 

восьмым пункта 404 и 

пункта 412 Правил N 511 

(подпункт 9.3.21 пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

актов о проведении 

очистки и тепловых 

сетей, тепловых пунктов 

0,4 Кочист.промыв Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.5.7 Акт измерений удельного 

электрического 

сопротивления грунта и 

потенциалов блуждающих 

токов в соответствии с 

требованиями пункта 364 

Правил N 511 

(подпункт 9.3.23 Пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия 

актов измерений 

удельного 

электрического 

сопротивления грунта и 

потенциалов 

блуждающих токов 

0,01 Кэлектр.сопр Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.5.8 Акт опробования 

работоспособности 

оборудования насосных 

станций, проведение 

которого установлено 

требованиями пункта 388 

Правил N 511 

(подпункт 9.3.24 Пункта 9 

Правил) 

Показатель наличия акта 

опробования 

работоспособности 

оборудования насосных 

станций 

0,01 Кнасос.стан Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

1.5.9 Утвержденный в 

соответствии с 

требованиями пункта 28 

Показатель наличия 

запасов материалов, 

запорной арматуры, 

0,04 Кматер 
инвент

матер

перечня

К
К

К
  
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1.5.9.1 Правил N 511 перечень 

запасов материалов, 

запорной арматуры, 

запасных частей, средств 

механизации для 

выполнения срочных 

внеплановых (аварийных) 

ремонтных работ, 

результаты последней 

проведенной 

инвентаризации запасов 

материалов, запорной 

арматуры, запасных частей, 

средств механизации для 

выполнения срочных 

внеплановых (аварийных) 

ремонтных работ, 

оформленные в 

соответствии с 

требованиями Положения 

по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской 

Федерации, утвержденного 

приказом Минфина России 

от 29 июля 1998 г. N 34н 

<5> 

(подпункт 9.3.26 Пункта 9 

Правил) 

запасных частей, 

средств механизации 

- Кинвент Количество запасов 

материалов, запорной 

арматуры, запасных 

частей, средств 

механизации для 

выполнения срочных 

внеплановых 

(аварийных) 

ремонтных работ 

согласно последней 

инвентаризации 

  

1.5.9.2 - Кперечня Количество запасов 

материалов, запорной 

арматуры, запасных 

частей, средств 

механизации для 

выполнения срочных 

внеплановых 

(аварийных) 

ремонтных работ 

согласно перечню 

  

1.5.10  В соответствии с 

требованиями части 1 статьи 

9 Федерального закона о 

промышленной 

безопасности копия 

лицензии или выписки из 

реестра лицензий 

Ростехнадзора, копия 

договора обязательного 

страхования гражданской 

ответственности, 

заключенного в 

соответствии с 

Показатель наличия 

лицензии Ростехнадзора 

и договора 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

0,01 Кстрах Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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законодательством 

Российской Федерации об 

обязательном страховании 

гражданской 

ответственности владельца 

опасного объекта за 

причинение вреда в 

результате аварии на 

опасном объекте. 

Требование не 

распространяется на 

объекты теплоснабжения 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти в 

сфере обороны, обеспечения 

безопасности, 

государственной охраны, 

внешней разведки, 

мобилизационной 

подготовки и мобилизации 

(подпункт 9.3.27 пункта 9 

Правил) 

1.6 Иметь согласованный с 

органом местного 

самоуправления порядок 

(план) действий по 

ликвидации последствий 

аварийных ситуаций в 

сфере теплоснабжения 

(пункт 9 части 4 статьи 20 

Федерального закона о 

теплоснабжении) 

Утвержденный в 

соответствии с 

требованиями пункта 114 

Правил N 511 и (или) 

Положения о разработке 

планов мероприятий по 

локализации и ликвидации 

последствий аварий на 

опасных производственных 

объектах, утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 

2020 г. N 1437 <6>, порядок 

(план) действий по 

ликвидации последствий 

аварийных ситуаций в сфере 

теплоснабжения или 

Показатель наличия 

порядка (плана) 

действий по ликвидации 

последствий аварийных 

ситуаций в сфере 

теплоснабжения 

0,01 Кпорядок Наличие - 1 

Отсутствие - 0 
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предусмотренные пунктом 

386 Правил промышленной 

безопасности инструкции, 

устанавливающие действия 

работников в аварийных 

ситуациях (в том числе при 

аварии) 

(подпункт 9.3.28 пункта 9 

Правил) 

2 Обеспечить выполнение в 

установленные сроки 

предписаний, влияющих 

на надежность работы в 

отопительный период, 

выданных федеральным 

органом исполнительной 

власти государственного 

энергетического надзора, 

федерального 

государственного надзора 

в области промышленной 

безопасности, 

федеральными органами 

исполнительной власти в 

сфере обороны, 

обеспечения 

безопасности, 

государственной охраны, 

внешней разведки, 

мобилизационной 

подготовки и 

мобилизации, исполнения 

наказаний (их 

подразделениями) (в 

случаях, 

предусмотренных 

пунктом 2 части 1 статьи 

4.1 Федерального закона о 

теплоснабжении и 

абзацем вторым пункта 2 

статьи 5 Федерального 

закона о промышленной 

Справка об отсутствии 

невыполненных в 

установленные сроки 

предписаний об устранении 

нарушений требований 

пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 

117, абзацев первого - 

третьего пункта 125, абзаца 

первого пункта 155, пунктов 

156, 157, 169, 170, абзаца 

первого пункта 201, пункта 

202, абзаца четвертого 

пункта 225, 249, 250, 

абзацев первого и второго 

пункта 251, пунктов 264, 

265, 306, 311, 312, 315 - 319, 

абзаца восьмого пункта 333, 

пунктов 348 - 350, 352, 355, 

356, 359, 375, абзацев 

четвертого и пятого пункта 

378, пункта 388, абзацев 

второго - четвертого, 

шестого, седьмого и 

десятого пункта 404, 

пунктов 408, 412 Правил N 

511 и пунктов 394, 396 - 399, 

403 Правил промышленной 

безопасности при 

использовании 

оборудования, работающего 

под избыточным давлением, 

влияющих на надежность 

работы в отопительный 

Показатель выполнения 

предписаний, влияющих 

на надежность работы в 

отопительный период 

0,05 Кпредп Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

 Не 

заполняется 
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безопасности, об 

устранении нарушений 

требований пунктов 26, 

32, 59, 60, 66, 117, абзацев 

первого - третьего пункта 

125, абзаца первого 

пункта 155, пунктов 156, 

157, 169, 170, абзаца 

первого пункта 201, 

пункта 202, абзаца 

четвертого пункта 225, 

249, 250, абзацев первого 

и второго пункта 251, 

пунктов 264, 265, 306, 311, 

312, 315 - 319, абзаца 

восьмого пункта 333, 

пунктов 348 - 350, 352, 

355, 356, 359, 375, абзацев 

четвертого и пятого 

пункта 378, пункта 388, 

абзацев второго - 

четвертого, шестого, 

седьмого и десятого 

пункта 404, пунктов 408, 

412 Правил N 511 и 

пунктов 394, 396 - 399, 

403 Правил 

промышленной 

безопасности 

(подпункт 9.2 пункта 9 

Правил) 

период, выданных 

федеральным органом 

исполнительной власти 

государственного 

энергетического надзора, 

федерального 

государственного надзора в 

области промышленной 

безопасности, 

федеральными органами 

исполнительной власти в 

сфере обороны, обеспечения 

безопасности, 

государственной охраны, 

внешней разведки, 

мобилизационной 

подготовки и мобилизации, 

исполнения наказаний (их 

подразделениями) (в 

случаях, предусмотренных 

пунктом 2 части 1 статьи 4.1 

Федерального закона о 

теплоснабжении и абзацем 

вторым пункта 2 статьи 5 

Федерального закона о 

промышленной 

безопасности) 

(подпункт 9.2 пункта 9 

Правил) 

3 Обеспечить выполнение 

плана подготовки к 

отопительному периоду, 

предусмотренного 

пунктом 3 Правил 

(пункт 10 Правил) 

План подготовки к 

отопительному периоду 

(пункт 3 Правил) 

Показатель наличия 

утвержденного плана 

подготовки к 

отопительному периоду 

0,05 Кплан Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

  

 

 

 

». 
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